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L GENERALIDADES

1.1, OBIETO DE LA MEMORLA TECNICA
B presente documento Bene por objeto B3 descripdon de las achuadonses necesanias para la renouaddn

Yy pEesta en senicio de bes inslalacones de alumbrado deportivo existerites en el estadio municipal de
Sar Martin en Bollullas de la Mitacan.

Dichas instalaciones ¢ encuentran en un estado avanzado de obsolescenda, por tratarse de una
tecnologia qua ha perdido prestaciones lumindcas v de efidenda energética con respecto 2 las
lecrologias actuales.

1.2,  SITUACION

Las instalaciones se encuentran dentro def inmueble de referencia catastral 406000 1085346500010

1.3, PETICIONARIC DEL PROYECTD,

La redaccidn del siguiente dorumanto se hace a petician de la Delegadion de Desarmrolio Local del
fyuntamilentn de Ballullos de la Mitacidn |



4 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

41,  DATOS PREVIOS .

La instalacidn de alumbrado estd sjeoutsds en una Instalacion deportiva ;

Almmibwacky Case JI Competician focal, Enfrenamiianto @ Lk recremiiao,

NIVELES Numinancia Uniformidad

MINTMOS DE horlzontal Clase de

ILUMINACION Emin/E alumbrado
E med (lux) mad

Competiciones

internacionales y 500 0.7 Clase |
nacionales

Competiciones
regkonales,

- 200 0.6 Clase 11
ehitrenamients

alto mevel

Competiciones

IoCales,

entrenamiento, 75 0.5 Clasa 111
uso escolar v

racreative

El terreno 3 lluminar ests dentro dedl rango de |as dmensliones reglamentanias 72 x 115 metros.

La instalacan actusl consiste en 48 propedores de halogenuras met8licos de 2000 w sobire 4 postes de odosa
de 25 metros de alur,

Toda la irstalacgan electnca asta dimensionada para esta potenda instalada por lo que la instaladian de
alumbradn que reducird considershlements ke potencla reutiizara la infraestnuctura elédtrica existante,

1.2, ESTADG ACTUAL DE LAS [NSTALACIONES

El estado actual de las postes en principio es adecuada y no presentaria mitacionss de resistencia mecanica
para la instalacidn de nuevos proyechores, al reducir el nimero v peso de los mismos.

Los cirosios seqln se comentd en apartado antenor existen, v no son abjeto de evaludan del presenta
doauEsento,

Existe centro de mando, dimensionado para la instaladan existente.



3. NORMATIVA APLICADA

feal Decreto 1890/2008 Reglamento eficiencla energética en instaladones de
alumbrado axterior,

Reglamento Electrotéonico para Baja Tensidn & Instrucciones Téomica Complementarias (Real Daorato
242/2002 de 2 de agosto, B.O.E. r® 124 de 1B de septiembre de 2002) v en especial la instruccidn ITC
BT 009 - Instalaciones de Alumbrada Publico.

Guia Témica de adaptacidn de |as instalaciones de alumbrado exterior al decreto 357/2010 de 3 de
Agosko,

Gua oe ghorro v eficlencia energética en muricpos.
Ley 72007 de Gestidn Integrada de |a Calidad Ambiertal

R.D 10572008, de 1 de febrero, por & que se requla la producddn y gestion de los rasiduas de
construccidn y demalician,

R.D, 208/2005, da 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrdnicos v [a gestion de sus residuns,

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales { Disposicion adicoral 143 )
REAL DECRETO 39%/1997, de 17 de enero, por &l que s aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién. { Disposician adiconal 102 ; Anexo Lh) )

REAL DECRETO LEGISLATIVD 5/2008, de 4 de agosto, por el que s& aprueba e Texto Refunddo de la
Lay sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Articulos 116, 11.7, 12,23, 12.24, 1227,
1238 12.26, 12.15, 13.16, 13.17)

REAL DECRETO 17172004, de 30 de enero, por & gue se desamolla el arbiculo 24 de k2 Ley 3171995, de 8
de noviembre, de Pravenddn de Riesgas Laborales, en materia de coordinacian de actividades
empresariales, { Disposicion adicional 12 )

LEY 25/20009, de 22 de diciembre, de modificacidn de diversas leyes para su adaptacin a la Ley sobre gl
libre acceso a las actividadas de senvicios y su ejercicia, (Articulo 7.2 -Comunicacon aparura centro de
trabajo. Constriccidn)

REAL DECRETO 337/2010, de 13 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1957, de 17 de
enera, por & que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn; el Real Decreto

11092007, de 4 de agosto, por e que se desarolia la Ley 3272006, da 18 de octubre, reguladora de la
subcortratacidn en el sector de la construccidn v al Real Decreto 16271997, de 24 de octubre, por el gua
se establecen disposiciones minimas de sequridad y salud en obras de construcddn. { Disposicidn
adicional 28 )

ORDEN TIN/1071/2014, d= 27 de abril, sobre los requisitos y datos gue deben reunir [as comunicacionss
de apertura o de reanudacidn de actividades en los centros de trabajo.

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de actubre, por @ que se establecen disposicionas minimas de
seguridad v salud en les obras de construccion.,

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidn en el Sector de Iz Construccidn,

REAL DECRETC 11092007, de 24 de agosto, por al gue se desarmlia la Ley 32/2006, de 18 de ochubre,
reguladora de la subcontratacidn en el Sector de la Constrisccidn.




RESOLUCION de 8 de noviembre de 2013, de la Direccdn General de Emples, por la que
58 registra ¢ publica & ACE de los acuerdos sobre el procedindento para la homalogacidn
de actnidades formativas en materia de prevencidn de riesgos laborales, asi como sobee @
Reglamento de condiclones para e Reglamento de condicionss para el mantenimients de

la homologacidn de actividades formativas en malera de prevencdn de riesgos laborales de
acuerdn con lo establecido en o WV Convanio colecthve del sector de la construccidn.

91/565/CEE. Directiva del Consejo de 20 de octubre de 1991, relativa al fomento de la
eficienda energética en la Comunidad.- 9331 /CEE,

Derectiva del Consejo, de 26 de abrl de 1992, por 2 que se modifica |3 Directiva B9/336/CE. -
593/68/CEL.-Directiva del Consejo, de 22 de jllo de 1993, por la gue se modifican, entre
otras, las directhvas  89/336/CEE y 73/13/CEE, armonizando las dispodiciones relativas al
mercado

"CE".- H000/55/CE.
Mormativa para |a Prateccicn del Clelo, Criterios en alumbrados exterares, { Institutn Astrofisica de
Canarias).

Guia para la Eficiencia Energética en Mumbrado Pdblico (IDAE-CEL), de marzo de 2001,

Marmas [50.




4. INSTALACION DE ALUMBRADO
a1, AMBITO DE LA INSTALACION

La instalacion desoita en este proyects contempla la reforma v puesta en marcha del alumbrado

exteriar, en adaplacan espacifica al RD B42/2002 del 2 de agosto, asi como del BD 1890/2008, de 14
de noviermnbre.

4.2, ACTUACIONES PROYECTADAS.

Desrmankaje de minarias

Actusimente, como se he comentado hay 48 provectores de halogenuros metalicos dz 2000 W, Estos
proyectores se encuentran én postes de celosia acesibles con escalera de seguridad sobre plataforma
transitable & 25 metros de altura con sus respactivos andajes en perfileria de acero galvanizado,

Se hard entrega de estas lJuminarias en almacén municipal o en un gestor de residuas homologado.

Monlaje de nuevas luminaria,

Se Instalardn 40 nuevas provectores de 400 W de los cuales 36 irdn en los postes de calosia
existentas . 2 proyectores se instalaran en nuevas columnas galvanizadas AM-10 de 12 metros de
altura v otras 2 provectores de forma pareada en techo de la grada existente una altura de 12 metros.
Se tendrd gue considerar cualguier pieza de adsptadion necesarla, de lz nueva luminarla a la perfileria
existente,

La indlinacdn de las leminanas serd la apropiada v dependiendo de la dptica.

Montaje de nuevas puntos de e

Dehido a los problemas de unformidad de lluminaddn existentes se plantea la Instalacion de dos
columnas de 12 metros &M-10 a ambos lados del centro del campo vy fuera de |os limites de este,
Aproximadamente a 22 metros de [a linea central,

De forrma pareada con estos puntos, se instalara dos peoyectores en techo de las gradas existentes a
una altura de 17 metros,

Esta nueva disposicidn, permitira aumentar la uniformidad v rivel de fluminacidn redudendo ka
necesidad de instalar mds proyedones en tomes ¥ por ende, disminuyendo la potencia tatal instalada.

i b

Lina vez finaiizada y obtenidos resultados favorables por parte de |a inspeccidn, se procedera a
la legalizacion ante la Consejena de Emplen, Empress w Comerdio,

El proyecto de legalizacidn tendra que recoger los apartados referentes al REBT vy el REEAE.



El RD 1890/2008, d& 14 de noviembre, por &l que se aprusba & Reglamenta de Efidencia Energstica
en instalacones de alumbrado exterior ¥ sus [nstruccianes Témicas Complementanas, establecs los
reduisitos que debs cumplic e alumbrado en materia de efidenda energética,

En el apartado 2 del articulo 8 se hace referenda a los espados departhvas :

"Para altensr aharre enargaiicn an casos Fales como instalackones de alwnbradio ornarmental
A0S frinoses, Sspacios Gaportivos v dreas oe trabaio exterfores, s¢ pstabilscardn fos
Correspoviaienias cicios de funaionarmianto {encendido ¥ apagado ) de dichas instalacionss, para fo
gue 52 digponddrd de relafes ASIrwMTIcOs o SISTEVTias equvvaieniles, Capaces de Ser Drograntiacios por
oiolos diarios, semanales, mansuales o anuales”

Respecto a lailuminscon se considera, deben adaptarse  coma referencia [os niveles dz referancis
indicados en la norma UNE-En 121493

Er las aparkads de “CHoulas Luminabéenicos® se justiflican laz soludiones adoptadas, de las que se
extraen los rasgos prindpales:

- Empleo de sistema de encendidofapagado (Relaj Astrondmico Digitaly
- Posibllidad de Reduccidn del nivel de lluminacide {reductor electrdnico individual sin hilo de mandal,
- Luminarias con mayor rendimiento luminico v mayee vida kil

- Niveles de iluminacian ajustados a los requerimientos segun categona de la actividad a realizar,
manteniendo elevados niveles de calidad,

= Ausendcla de contaminaciin luminica v limitacidn de la intrusion Ieminice empleands luminanias con FHS
0%, angulo de montaje

Las lurninanas que sa propanen son de tecnalogla led con una potenca de 400 W y un Fujo

jumirsoss (Luminaria) minimo de 63199 k.

El equipo a instalar tendrd diversas funcionalidades requladgion con  hilo de mando, reguladar en
cabecera , controladar regulable 1-10% o programable con hasta & escalones de regulacidn en
funcidn de las horas de encandido.

Er el anexo de cilodos luminotéoios se justifica el cumplimiento de bes niveles de (keminacidn y
de calidad requeridos.
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CALCULO LUMINICO




Campo de Wthol: Bollullos de la BMitacidn

DIALux

23102097
Frapacio slaborado por  LEDUS SPAIN
Talafeaa
Fax
e=kdall
Indice
Campo de filtbol: Bollulles de la Mitackn
Portada del proyecto 1
Imedice 2
Lista de luminaras 3
LED flocd/spot lights 4100K, 400W
Hoja de dalos de luminanas 4
LED floodispot lights 4100, 400W
COL {Palar) B
COL (Linaal} &
Diagrarma de dansidad luminica 7
Escena extarior 1
Dstos de planificacian B
Lista da luminarias e
Luminarias {ubicacian) 10
Lurninariaa {lista de coordenadas) 11
Rendaring (procasada) en 0 13
Rendaring (procesada) de colores falans 14
Superficies exteriores
Campo de futbol 1 trama de calculo (PA)
Fesumean 15
Isolineas {E, harizontal) 16
Garma de grises {E, horzartal) 17
CHA L 4,13 by CHAL GnbH Pagina &



Gampa de fotbol: Bollullos de la Mitacion 3 D ]A I_ux

E3 BT

Prayecio efaborado por  LEDLS SPAIN
Teledong
Fax
e<Mai

Campo de futbol: Bollullos de la Mitacion / Lista de luminarias

40 Pieza

LED floodispat lights 4100, 400w Cispone de una imagen | -

N* de arficulo de la luminaria en f

Flujo imenosa (Luminaria): 83199 Im nuesiro catalogo de '

Flujo lumsnaso (Lamparas): 83200 Im luminarias. |

Falencia de las lurminarlzs: 4002 W

Clasificacian luminarias segun CIE; 98 | =y
Cadigo ClE Flux: 52 92 99 8% 100 |

Lémpara 1 x rebel ES WVSCR (Factor de —
carmeccidn 1.0000.

AL 4.1 by THAL GmbH Fagina 3



Campa de fothal: Ballullas de la Mitacion D IA I_ux

33402007

Proyecin siaborada por LEDLES SPARM
Tehts Fard

Fax
- Mail

LED flood/spot lights 4100K,400W / Hoja de datos de luminarias

Emigian de luz 1;

Dispones de una imagen de la luminaria sn nueslo [ 1= . ke
catalogo da lemenarias, |
|'||\.l" ot
I
T4 e
: |
| IH.' B
[ . ]
, I
: | -!,%
| 45 T o o
L
] e == -] Lo o
—n e — ] - PP - - ‘I-.:Ei_
Clasficacdn lumiranas segun CIE: 89 Para esta luminana no puede presentarss ninguna
Codigo GIE Flux: 52 92 28 29 100 tabla UGR porque carece de atibutos de simetria.
-

OLA L 413 by DAL SmbH Paginia 4



Campo de fdtbol: Bollullos da la Mitacidn

DIALux

23027

Proyecio elaborsdo por  LEDILS SP&IN
Tekafanag

Fax

e-fail

LED flood/spot lights 4100K,400W / CDL (Polar)

Luminaria: LED floodispot kghts 4100 400W
Lamparas: 1 ¥ rebal ES VECR

| 1050 105°
90 /..\ og®
|
| 2
759 / 750
|
&0 B
I 200
i
I'“'h e e
452 ——— o e e 45°
400
07 15% o 15% 3
cd/kKim = 100%

— Q-0 —— 080 - C270

o

DAL 4,17 by THAL DQmbH

Faging 5



- DIAL_ﬂt_%

Campo de fithal: Bollullos de la Mitacién
Prapsc slaborade par  LEDLUS SPAIN
Teditono ;
Fax
&-Mai

LED flsadispot lights 4100K,400W / CDL (Lineal)

Luminaria LED Noodispal lights £ 1000 4000
Lamparas: 1% rabal ES VECR

400
7™\
) 5
320 III-' {'\
|I L \‘L ; i
o i
\"-\_/ " !
IIII
240 ! '.I'|
| "
|
|
I
160 |
| |
|
I
IIII
&0 | |
II |IIII
I
/
il F",‘/
_.ﬂii‘-_'-'-,—;ﬁ: d-.\-\::\:‘-\-'h'l-_
90.0° 67.5° 45.00 2250 0.0¢ 22.5° 45.0° 67,59 90.0°
cd/klm n= 100%
— 0 -C180 —C80 - C270

Pagiria B
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Campo de futbal; Bollulles de la Mitacican D IA Lux

23.10.20vTF

Proyecio glaborado por  LEDUS SFRAIN
Tedsano
Faw

Ml

LED fiood/spot lights 4100K,400W / Diagrama de densidad luminica

Luminaria; LED flood/spot kghis 41 00K, 400
Lamparas: 1 x rebel ES WECR

C225 C1E0 C135

c270 > Y / 0 |

C315 co C45

cd/m2
g=550" ——g=65.0° - g = 75.0°

CisLux 4.13 by DIAL SrvbH Pdiginna 7



Campo de dtbol: Bollullos de la Mitacidn

DIALuUX

=3 0T

Froyacio eabarddo por  LETILIS SRAIN

Takaiona

Fax
a-Mall

Escena exterior 1 / Datos de planificacion

T %838 m

.83

a787
Factor mantenimients: 0.85, ULR {Upward Light Ratio); 2.5%
Lista de plezas - Luminarias

K" Pleza Dasigracidn (Fador de carrescdn

i {Lusrminaria) [Im]

STErm

Escala 1:828

& (Lamparas)[im] P [WM

1 40 LED floodispat bghts 4100K_400W (1.000)

63109

63200 4002

Todal:

2027972

Totak 2528000 16008.0

.

DAL .13 by DAL Grnbi
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Campo de fitbol: Bollullos de la Mitacidn

R L F

Progects slaberado por LEDUS SPAIN
Teltfoma
Fax
-kl

Escena exterior 1/ Lista de luminarias

40 Pigza  LED floodisnod lighls 41008 40000 Cepane da una imagan k=
M de articulo: dz la luminaria en
Flujo uminesa {Luminaria); 53129 bm nuasiro calalogn de
Flujo umineso (Lamparas): 63200 Im [urminarias.
Paotancia de las luminanas: 4002 W
Clasificacian luminarias segin CIE: 99 2 T
Codige CIE Flux: 52 32 95 89 100
Lampara: 1 » kel ES VLR (Facior da

eewraceian 1,.004),

Dbk 4,13 by DIAL Gmbs Panima 0




DIALux

Campo da futhal: Ballullas de la Mitasion
230 T

T Projecin alabarads por LEDLIE SPAR
Talhfana
Fau
e-fail

Escena extarior 1/ Luminarias (ubicacion)

()] ) {@"35.33 mi

Pl
@ € € @
57.87 -23.00 20,26 5787 m
Escala 1 ; 828
Lista de piGzas - Luminanas
N* '| Pieza Designacitn
1 | 40  LED fleod=pot lights 41 00K 4000

e
Pagina 10
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GCampo de futbol: Bollullos de la Mitachon

DIALuUX

3, 10,2017

Froyecin elaborado por  LEDLUS SPAIN

Teletann

Fax
e-Sdai

Escena exterior 1/ Luminarias (lista de coordenadas)

LED flood/spot lights 4100K, 400W
631548 m, 4002 W 1 % 1 xrebel ES WVSCR (Facior de correcoidn 1.0400)

@ O @ @
= fit- o

N Pasicion [ Rotacion [7]
X Y £ X i
1 -57.500 -36.000 25000 0.4 -28.2 65,3
] 5y.500 -36.000 25000 0.4 <382 1937
K| -57.500 3,000 2500 0.4 -28.2 85,3
F| 57.500 AE.000 25000 0.0 282 -11aT
i -55.5893 36000 Z5.000 0.4 -28.3 557
B HE 593 -J6.000 2500 0.4 -28.3 1243
7 -56.583 J6.000 25 000 0.4 -2B.3 557
L 56.583 36,000 25000 .a =283 1243
g 55,638 <36.000 2500 0.0 =275 48,4
14 54 638 -J6.000 23 00 .0 =215 12306
11 -55.638 a6.000 25000 0.4 =27.5 =494
12 55638 38,000 25000 i K1) =27.5 -130.6
13 -54 570 -36.000 2500 iR -26.4 41.1
14 54.570 -35.000 25.000 (] =264 138.9
Ei] 54,570 36,000 25.000 (4K -4 “41.1
16 54570 35,000 25.000 i B0 -28.4 -138.4
17 -57.500 ~35.000 25.750 QU =27.3 B0, 5
18 57.500 =35,000 25.750 (8] =278 118.5
£ -57 500 35.000 25750 0L =274 -50.5
20 67500 26,000 25.750 oL <27.3 -118.5
21 585595 =35.0089 25750 Qoo -28.8 436
22 £6.505 =36.008 25,7450 kN -28.8 13684
23 -565.585 36.008 25,740 0.0 -28.8 435
| 56.525 36.008 25.750 .0 -28.4 -136.4
25 -RhE41 -36.008 25750 0.0 -28.8 24.0
26 abEH 36,008 25,750 0.0 28,5 145.0
27 =05.841 B6.006 25,740 0.0 =29.8 =34
28 55641 36.0:08 25.750 LR =255 -146.0

e

CiALux 4.1 by DIAL GmibH
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Campo da fitbal: Bollullos da la Mitacsidn

Prayecin slaborads por
Tkl

Fax
=Ml

DIALux

LEDILES SPAIN

23,0037

Escena extarior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N* Posicidn [m] Raotacion [°]

X ¥ Z * y z
29 54,574 46,008 25.750 0.0 -26.3 296
30 54.574 -36 008 25.750 0.0 263 150.4
31 -54 574 35 008 25,750 0.0 26.3 298
32 54 574 36 008 25,750 00 -26.3 -150.4
33 -23.000 35,000 10.000 0.0 -36.8 57.4
34 23.000 -36.000 10,000 0.0 -36.8 1226
35 22 000 35,000 10,000 0.0 7.5 56.1
36 22.000 36,000 10,000 0.0 -37.5 123.9
37 21279 35 002 12,000 0.0 -36.0 50,4
a8 21279 36.002 12.000 0.0 “36.0 1208
a8 -20.279 36 002 12.000 0.0 -34.4 581
40 20.279 36002 12,000 0.0 -34.4 4219

.

Oold Ly 413 by CHAL GrbH
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Campo de fitbol: Bollulles de la Mitacidn D |A I_ux

300y

Proyacio elaborade por  LEDIUS SPaik
Tekdiono

Fax
&R

Escena exterior 1/ Rendering (procesado) en 3D

CiiLux .13 by DIAL GminH Phging 13




Campo de fitbol: Boallullos de la Mitacidn D I A L ux

239037

Provecio slaboiads por  LEOLES SPAN
Tk
Fax
g LF]

Escena exterior 1 / Rendering (procesado] de colores falsos

o E00 1004 4

Ol Lo 4,133 by DEAL Ermb

-~
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Campo de fthol; Bollullos de la Mitacidan

DIALux

Froyedd slaborada por  LEDLS SPAIN

Telaforn
Fax
Bl

2380,2047

Escena exterior 1/ Campo de futbol 1 trama de calculo (PA) / Resumen

Tas28m
F . Ta2.00
1 o.00
’ T-=200
i . . -36.38
5T BT o.oa 50,00 57 8T m
Escala 1 825
Pasicion: {00003 m, 0.000 m, 3.000m)
Tamaiio: {100,000 m, B4,000 m)
Retacidn: (0.0" 0.0% 0.07)
Tipo: Mormal, Trama: 19 » 13 Puntas
Perensce al sigulents centra depaortive: Campo de fitbal 1
Sumaric de loa resultados
M* ] Tipo | E, [Ix] EE‘Irl (e] E_ [ E_ JE_ Elf"l CINWIT - N | H [m] | Camara
1 | honzontsl | 100 59 264 0.58 022 RETRE
B, o, = MG enine ba inten sdad luminics ceninal horeotinl y seticnl H = Medoie aium
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Campo da fithol Bollulles de la Mitacion

DIALux

25403504 T

Froyects elabotado por  LECUS SPAIM
Telefcno
Faz
Pl

Escena exterior 1 / Campo de fltbol 1 trama de calculo (PA) / Isolineas (E,

horizontal)
[ 5 By 8] Tazoom
B SN
150 " 100 150, -
\ 10”\\‘\-_-_."‘/'_1':“—
100 \
-
100
\\1['“ |m'—'_"1m\ //fﬂﬂf_im‘\\k-_lﬁﬁ//
1807 1m0 100 100 ‘5‘5;‘:15&
| NN | LAy 4l
A -
.-ﬁ'l.‘.l.li'l:l IEI:I.Ellllm

Situacian de |a suparficia &n [a

BsCena extenar
Punta marcada: {-50.004 m, -
32000 m, 0000 m)

Trama: 189 x 13 Puntos

‘Valores en Lux, Escala1 - 7156

E lix] E i 2] E e (2] Ein ! Em Ernn { Emax
100 a9 266 0.59 0.22
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DIALux

2340. 347

Campo de futbal: Bollul oE e la MitaciO

§ Prayedo slaborado par  LEMMIR SPAIN '
Telefono g

Fax
= Ml

Escena exterior 1/ Campo de fitbol 1 trama de céleulo (PA) / Gama de grises (E,
horizontal)

Situacion de la superficia en 1a RO At
ola en
BECaNA exteriorn
Punto marcade: {-50.000 m, -
32.000 m, 0.000 m)
Trama 19 x 13 Punios
Em[u] Enﬂ'nﬂxl Ernm:[h:] Em:h"rEm En-h'iEruu
100 54 2B 0.58 0.2z
Sy
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1.-  ANTECEDENTES ¥ DATOS GEMERALES.

L1.- Objebo del estudio basico de seguridad v salud,

El presente Estudio Basico de Segunidad v Salud estd redaciado para dar
cumplimients & Real Decrgto 162771997, de 24 de Octubre, por o gue se establecen
disposicones minimas de seguridad v salud en las obras de corstrucddn, en el marco de la Lay
3171995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborakes,

De acuerdo con o articdo 3 del R.D. 1627/1997, 5 en la obra interviene mas de una
Gifipness, © 2 und  emprésa Yy Irabajadores autdnomos, © 0 mas de wn brabajador
autdnomo, e Promolor  debera designar un Coordinador en  materia de Seguridad Salud
durante |a ejecucon de la abra. Esta deslanacdn deberd ser obijelo de un contrako express,

El Beal Decreto 1627/1.997 da 24 de Octubre, por & gue s establecan dispesiciones
minirmas de seqguridad v salud en las obras de construccidn, establece en el apartada 2 dal
Ardculn 4 que en las obras no Incduidas en los supuestos previstos en el apartado 1 del
mismo Articulo, & promotor estard obligado 2 gue se elabore un Estudio  Basico
de Seguridad v Salud.

Por lo tanko, hay gue comprobar gue no se dan ningung de los supusestos siguientes:

a) El Presupuesto (Importe de Contrata) es supenor a 450075907 £,

Aun cuando el contrato pueda ser superior, [as actuadones son multiples, de escasa cuanibia
¥ o coincidentes & el Hempo, no s cumple la condicidn,

b La duradan estimada de la ey suparior a 30 dias, empledndase en algun moments a
} mas de 20 trabajacares islﬁﬁrﬂm}ﬁm}. 'a

Mo s= considera la existencla de mas de 20 trabajadores a la vez,

) El violurmen de mana de cbra estimada, entendiéndose 5'ﬂl:nclnr tal la suma de los dias de brabajo
el total de los trabajadores de la ahra, &5 mayar da

Mo 52 cumple al no ser un solo trabajo continueo en el tempo.
d) Es uma obea de tineles, galerias, conducciones subterraneas y presas,
Se consldera suficiente & presente estudio por o cumplirse los apartados a que hace

referenda la legislacidn.

De acuerdo con e articulo 7 dal citado RLD., &l objetn del Estudio Bisico de Seguridad y Salud
&5 sarvir de base para que @ contretista elsbora & comespondiente Plan de Seguridad v
Salud el Trabajo, en el gue se anglizaran, estudiaran, desamollaran y complementardn las
previsiones contenidas en este documento, en funcidn de =su propio sistema de slecuckn de la
abra.

Conforme se especifica an el apartada 2 del Articula 6 del R.D. 1627/1.997, &l Estudio
Bisico deberd precisar:
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- Las nomas de seguridad v salud aplicables en la obra.

= La identificacidn de los resgos laborales gue puedan ser evitados, indicando las
medidas tScnicas necesarias,

- Relacion de los riesgos laborales que o pueden eliminamse conforme a o sefalado
antarormenta espacificando las medidas preventivas v profecdones bécnicas tendentes a
COnTrolar ¥ reducr riesgos valorando su eficacia, en espedal cuando se propongan medidas
altemativas {en su caso, 5 lendrd en cuenta aualguier tipo de actividad que se Beve 8 cabo en
Iz misma vy contendrda medidas especificas relativas a los trabajoes incliuidos en ung o vanos
da o5 aparkados del Aneoos T1 del Real Deorata,)

- Previsiones e informaciones (tiles para efectuar en su dia, en las debidas condiclones de
sequridad v salud, los previsibles trabajos posteriones,

- Proyecto al qué se refere.

E presente Estudio Basico de Seguridad vy Salud se refiere al Proyedo cuyos datos
generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA
; Proyecho técnéco de reforma y renovacion del
Amyeciode Seaxion de slumbradn ceporta del campo de fitbal San Martin
Sarviclo autor de los pllegas
Titularidad del encargns AYTO. DE EEIIJ_ULLCIS I.':E L.!l. Hl‘F.ﬂ.EIﬂH |
Emnplazamienta BOLLULLDS DE Lnl !"IITADDN
Presupuesio B
Plazo de ejacicion previsto 2 MESES i
Mimens maximao de 6
OfHEraras
Total aprovdmads de 253
jomadas
OBSERVACIONES:

1.3.- Descripbon ded emplazamienks v la obra.

Las abras consisten en o acotamienta de los espadios existentes mediants
cerramienos metalicos de Gstintas alturas.

En la tabla siguiente se indican las principales caractensticas v condicionantes del
emplazamiento donde s realizara |3 obra;
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DATOS DEL PLAZAMIENTO

Accesos a la obra VIARIOS DE LA CIUDAD

Topografia del tereno | TERRENO LLANG

Edificaciones colindanies &l
| Suministro de energia sléctrica GRUPOS ELECTROGENOS
| Suministro de agua EXISTENTE

Sisterma de saneamiento EXISTENTE

Servidumbres y condicionantes "
OBSERVACIONES: =

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que
se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, v se describen brevemente
las fases de que consta;

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demaliciones

Movimiznto de tierras
Cimentacion y estructuras
Cubiertas

Albafileria y cerramientos

g 524

Instalaciones
| OBSERVACIONES:

B

=

3

d

s

]
b

1.4, Instalaciones provisionales vy asistencia sanitaria,

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, 1a obra dispondra de
los sarvicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

S e

SERVICIOS HIGIENICOS
| Vestuario con asientos y aquillas individuales, provistas de llaves

| Lavabos con agua fiia , agua caliente y espejo

| Duchas con agua fria y calients

| Retretes

| OBSERVACTONES: Se utilizaran bos servicios existentes en los locales de restauracion

|de la zona previo acuerda con [a propledad..

De acverdn con el apartado & 3 del Anewo VI del B.D. 486/97, |a obra dispondrad
del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se
induye ademas la identificacin vy las distandas a los centros de asistencia sanitaria mas
CErCanDs
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PRIMEROS AUXILIOS ¥ ASISTENCIA SANITARIA )
DISTAMCIA
WIVEL DE ASISTENCIA MNOMBRE ¥ UBLCACION APROX,
{Km}
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria (Urgenclas) | Centro Salud JUAN PABLO 11 1.9km
Asistencia Especializada
(Hospital) H.5AM JUAN DE DIOS BORMUIOS 6.9 km
OBSERVACIONES:

1.5.- Maguinaria de obra.

La maquinaria que se prevé emplear en la
{no exhaustiva) de tabla adjunta:

ejecucion de la obra se indica en la relacion

! MAQUINARIA PREVISTA

X | Retroexcavadaras (% | Hormigoneras

¥ | Compactadares ¥ | Camiones

| % | Sierra droular | ¥ | Grupo electrégenc
| % | Martillo neumdtico ® | Dumpers
OBSERVACIONES: o

2- RIESGOS LABORALES EVITAELES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene

la relacidn de los riesgos

laborables ogue

pudiendo presentarse en la obra, van a ser tctalmente evitados mediante la adopcidn de las

medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS %L
TECNICAS ADOPTA
X Derivados de la rotura de X | Neutralizacion
| instalaciones existentes : ___|" | de instalaciones
x | Presencia dﬁt ||‘rr1T?s eléctricas de alta tension x | Corte fuidos existentss, |
i Rl —grtiemay cortocircuito de-cables-
OBSERVACTOMNES:
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3.~ RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden
seér completamente eliminados, v las medidas preventivas y protecciones téonicas que
deberdn adoptarse para el control v |2 reducdon de este tipo de riesgos. La primera tabda se
refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la cbra, y las restantes a los
aspectos espedficos de cada una de las fases en las gue dsta puede dividirse,

CEMOLICIONES
Riesgos més frecusntes Medidas Prevertivas | oo
¥ Caidas de operarios al individuales
misma nivel, - Apuntalamientos, ¥ Casco de sequridad.
Caidas de operanos a niveles apaos, X Botas o calzado de
inferiores., ¥ Barandillas en borde |seguridad,
- Caidas de objetos sobre operarios. | de actuacidn, X Botas de seguridad
¥ Caidas de materiales ¥ Tableros o planchas | imparmeables.
transportadaos. en huacos horizontales. (X Guantes de lana y
¥ Choques o golpes contra objetos. | ¥ Mo permanecer en piel.
X Atrapamientos v aplastamientos radio de accion X Guantes
por partes maviles de maquinara. X | maquinas. imparmeables,
Lagiones yfo cortes en manos y pies. | X Proteccion partes X Gafas de seguridad.
¥ Sobreesfuerzos. miwiles magquinaria. X Protectores
X Ruido, contaminacidn acistica, X | X No acopiar auditivos,
Wibraciones. materiales junta borde |- Cinturdn de
X Ambiente pulvigeno. achuacian. seguridad.
X Cuerpos extranos en las ojos. - Vigilancia edifidos X Cinturon
X Contactos eléctricos directos e colindantes, antivibratorio.
indirectos. - Distanda de X Ropa de Trabajo. X
- Ambientes pabres en oxigeno, sequridad lineas Traje de agua
Inhalacion de sustancias towxicas. |eléctricas. (impermeabla).
- Ruinas, hundimientos, desplomes |-  Andamios adecuados.
en edificios colindantes, - Escaleras de acceso
¥ Condiclones metecraldgicas prategidas.
adversas. ¥ Barandillas
¥ Trabajos en zonas himedas o prateccidn,
moiadas. ¥ Pasos o pasarelas.
X Problemas de circulacion interna |- Marquesinas rigidas.
de wehiculos y maguinaria. ¥ Evacuadon
Contaglos por lugares insalubres. | escombros.
Explosiones e incendios. - Proteccon redes. X
X Derivados acceso al lugar de Limpieza de zonas de
trabajo. trabajos y transito.
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MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Riesgos mes frecuantes

Medidas Preventivas

individualkas

¥ Caidas de operarios al mismo
nivel,
X Caldas de operarios al interiar
de |a excavacion.
X Caidas de abjetos sobee
operarkos.
¥ Caldas de materiales
ransportados.
¥ Chogues o golpes contra
objetos.
X Atrapamientos y
aplastamientos por paries
madviles de maguinana.
X Lesiones yfo cortes en manos
¥ pies.
¥ Sobreesfuerzos,
¥ Ruido, contaminacidn
acustica.
X Vibraciones.
¥ Ambiente pulvigeno.
¥ Cuerpos extraiios en los ojos.
¥ Contactos eléctricos directos
e indirectos.

~Ambientes pobres en
oxigenda.

Inhalacion de sustancias
tdxicas.
- Ruinas, hundimientos,
desplomes en edificios
colindantes.
¥ Condidones meteorologicas
adversas.
X Trabajos en zonas himedas
o mojadas.
* Problemas de drculacian
interna de vehiculos v
magquinaria.
X Desplomes,
desprendimientos, hundimientos
del terreno.
- Contagios por lugares
insalubres.
- Explosiones e incendios.,
X Derivados acceso al lugar de
trabaio,

¥ Talud natural del terrena.
X Entibaciones.

¥ Limpiera de bolos v
ViSeras,

¥ Apuntalamienbos, apeos,
¥  Achigue de aguas.

¥ Barandillas en borde de
EXCAVACIon.

X Tableros o planchas en
huecos harizontales.

¥ Separacion transito de
wehiculos v operarios.

X No permanecer en radio
de accidn maguinas,

¥ Avisadores dpticos y
acusticos en maguinaria.

¥ Proteccion partes maviles
maguinaria.

X (Cabinas o porticos de
sequridad.

X Mo acopiar materiales
junto borde excavadon.

X Conservacion adecuada
vias de circulacion,

- Vigilancia edificios
colindantes.

X No permanecer bajo
frente excavadan,

¥ Distancia de =eguridad
lineas aléctricas.

X Casco de seguridad.
¥ Botas o calzado de
sequridad,

X Botas de segunidad
imparmeables.

X Guantes de lona y
plel,

A Guantes
impermeables.

X Gafas de seguridad.
X Protectores
auditives,

- Cinturon de
sequridad,

¥ Cinturdn
antivibratorio,

X PRopa de Trabajo. X
Traje de agua
{imparmeaable},
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PAVPAEMTACIONES

Riezsgos mas frecuentes

Madidas Praventivas

X Caldas de operarios al misma
nivel,
& Caidas de opararios a distinto
mivel,

Caida de aperarios al vacio.
» Caida de objetos sobre
CRarsnos.
® Caidas de materiales
transporados.
¥ Chogues o golpes conira
objetas.
¥ Alrapamientos v
aplastamientas en meadios de
elevacidn y transporto.
¥ Lesiones wo cores an
MEanos.
¥ Lesiones y/o cortes anpies.
¥ Sphressfusrros.
¥ Rudos, contaminacidn
acistica,
X Vibraciones.
¥ Ambiente pulvigeno.
¥ Coerpos extrafios en los ajos.
¥ Dermatosis por contacio de
cemanto ¥ cal
X Contacios eléciricos directos.
¥ Contactos eléctricos
indirectos.,
X Derivados de medios
ausiliares usados.
- Quemaduras en
impemeabilizaciones.
¥ Dearivados del acceso al lugar
de trabajo.

Marquesinas rigldas.

Barandilias.

Pasos o pasarelas.

Aedes verticales,

Fedes horzonlales,

Andamios de seguridad,

- Mallazos.

- Tableros ¢ planchas en

huecas horizontales.
Escaleras auxifares

adecuadas.

- Escalera de acceso

peldaneada y protegida.

X Carcasas resguardos de

proteccldn de paries moviles

de magquinas.

¥ Manmtenimiento adecuado

de |z magquinaria.

- Platatormas da descarga

da matarial.

¥ Ewacuacion de

BRcombros.

X lurninacian naturalo

artificial adecuada.

X Limpieza de las zonas de

trabajo v da transito.

- Andamios adecuados.

1 x H 1

Protecciones
Individuales

A Casco de sequridad .
X Bolas o calzado de
seguridad.
X Guantes de lona y
piel .
X Guanies
impermeakbies,
¥ Gafas de seguridad.
#  Mascarillas con filirg
mecanico.
X Proteciores
auditivos,

Cinturdn da
seguridad,
¥ PRopa detrabajo.
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ALUMBRADO

Rigagos mas frecuentes
X Caidas de operanos al misma
rivel,

Caldas de operanos a distinto | -

rivel,

Caida de opararios al vacio.
® Caldas de objetos sobre
operarios.

X Caidas de maleriales
transporiados.
®  Chogues o golpes confra
objetos,
X Alrapamientosy
aplastamiantos.
X Atropellos, colisiones,
alcances, vuelos de camianas.
X Lesiones y'o cortes en
mands.
¥ Lesionas y'o corles an pies
¥ Sobreesfusrzos,

Huido, confaminacidn
actisiica.

Vibraciones.
- Ambiente puligena.

X Cuerpos axtrafos en bos ojos. | -

- Dermatosts por contacto
cementa y cal,
¥ Cortactos elactricns drectos.
¥ Comactos eléelricos
indirecios.
- Ambienes pobres an
O,

Inhalacidn de vapores v
gases.
- Trabajos en zonas himadas o
mopadas,
= Expiogsiongs @ incendios.
X Derivados da medios
auxiliares usados.

Radiacionas y dervados de
soldadura.

Quemaduras.
- Derivados del acoeso al lugar
de trabajo.
- Derivados del
aglmacenamiento inadecuado de
productos combustibles.

Medidas Preventvas

Frolecsiones Individuales

- Marguesinas rigidas.

X Barardillas.
Pasos o pasarelas.
- Redes verticalas.

- Reades harizonakes,

Andamios de

seguridad,
Mallazos.

Tableros o planchas
en huecos honzonlakes.,
-  Escaleras audligres

adecuadas.

E=cabera da acceso
peldafieada y protegida,

X Carcasas o
resguardos da
profeccion de parles
mdvilas e magquinas.
¥ Marntenimianto
adecuado de la
madguinana.

X Plataformas de
daescarga de material.
Evacuacidn de
escombros,

X Limpieza de las
zonas de frebajo v de
trénsilo.

- Andamios
adecuados.

X Casco de seguridad.

X Boias o calzado de

sequridad.

- Botas de seguridad

impermeables.

X Guames de lona y plel.

X Guames aislantes.,

¥ (Galas de seguridad.
Froleclons audilivos.,
Cirntwdn de seguridad.

* Ropade trabajo,

-  Pantalla de sokdador.
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se reladonan aguellios trabajos que siendo necesarios para
el desarrolle de 1a obra definida en o Proyectn de referenda, implican riesgos espedales
para la seguridad y |a salud de los trabajadores, vy @stan por ello induidos en e Anexo IT del

R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas gue deben adoptarse para controlar

y redudr los resgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS
ESPECIALEE

WEMDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

_EMMEIMHE Faves da caliis de alurs,
sapUEsmiania Y

En prwmidaces da linea e akbcineas de alla ensiin

Serislear y respetar = detanos de ssgunidad {Gmj.

Pérlicos projeciones de 5 m ge aburs, Talrado de saguoridad.

Con pxpariician @ riesgo de phogerssnio par mmsrsiden

Qo imyplguen &l uss de esplosivos

Clue redqusden al Imdlss ¢
desmantaje da slamenies

relacrcoto: CRaER Y RGO MES: peradns

5.

5.1.- Obligaciones del promotor

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de
Sequridad v Salud, cuando en la ejecucidn de las cbras intervengan mas de una empresa, o

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

una emprasa y trabajadores autdnomos o diversos trabajadoras autdnomaos.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no
al promokor de las responsabilidades.

eximira

El contratista debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes
del comienzo de las obras segun RD 337/2010 de 19 de marzo, asi como la apertura del
Centro de Trabajo, debiendo exponerse en la obra de forma wvisible y actualizandose

5i fuera necasario.

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto v en ks ejecucion de la

obra podrd recaer en la misma persona.

5.2.- Coordinador en materia de seguridad
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El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra, debera
desarrollar las siguientes Funciones:

- Coordinar [a aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

-  Coordinar las adtividades de la obra para garenbtizar que f&s empresas y personal
actuante apliquen de manera coberente y responsable los principios de accion
preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencidn de Riesgos
Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Articubo 10 del Real Decreto 162771.997.

- Aprobar el Plan de Seguridad v Salud elaborado por el contratista v, en su caso, las
madificaciones Introducidas e el mismo,

- Organizar la coordnacidn de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Rissgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion comrecta de los métodos
de trabajo.

.r«:loglar las madidas necesarias para gue sodo las personas autorizadas puedan acceder a
a abra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera npecesario
la designacion del Coordinadar,

5.3.- Plan de Seguridad y Salud

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad v Salud, el contratista, antes del
inicio de la obra, elaborard un Plan de Sequridad v Salud en el que se analicen,
astudien, desarrollen y complementen las previsiones ¢ontenidas en este Estudio Basico v
en funcidn de su proplo sistema de ejecucion de obra, En dicho Plan se inclulrdn, en
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que e contratista
proponga con la correspondiente  justificacion téonica, Yy que no  podran
implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad v Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el Coordinador en materia de Segurdad y Salud durante la ejecucidon de la obra. Este
podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la
misma, de la evolucion de los trabajos v de las posibles incidencias o modificaciones gue
puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacion expresa del
Coordinador. Cuando no fuera necesana la designacion del Coordinador, las fundones
que se le atribuyen serdn asumidas por la Direccion Facultativa,

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u drganos con
responsabllidades en materia de prevencidn en las empresas intervinientes en la misma
Yy los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera
razonada, las sugerencias ¥ alternativas que estimen oportunas. El Plan estard en la obra a
disposicion de la Direccion Facultativa.
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5.4.- Obligaciones de Contratista y Subcontratista

El contratista y subcontratistas estardn obligadas a:

t. Aplicar los principios de accidn preventiva que se recogen en e Articulo 15 de la Ley de
Prevencidn de Riesgos laborales v en particular:

- El mantenimiento de |a obra en buen estado de [Impleza.

La eleccidn del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condickones de acceso v la determinacion de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.
La manipulacion de distinbos materiales v |a utilizacion de medios auxiliares.
El mantenimiento, & contral previo a la puesta en servicke v conbrol periddica de
las instalaciones v dispositivos necesarios para la ejecudion de las obras, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad v salud de los
trabajadores.

- La delimitacidn v acondicionamiento de las zonas de almacenamiento v depdsita
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

- La recogida de materiales peligrosos utilizados,

- La adaptacion del periodo de tiempo efective gue habra de dedicarse a los
distintos rabajos o fases de trabajo.
La cooperacion entre todos los intervinientes en |a obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o adctividad.

2. Cumplir y hacer cumplir 2 su personal lo establedido en el Plan de Seguridad y Salud.

1. Cumplir la normativa en materia de prevencidn de riesgos laborales, tenienda en
cuenta las obligaciones sobre coordinacion de [las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de |a Ley de Prewencion de Rissgos Laborales,
asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a sequridad v salud,

. Abender las indicaciones vy cumplir las instrucciones del Coordinador en
mataria de seguridad y salud durante la ejecuddn de |3 obrma.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en
el

Plan v en lo relativo a las obligaciones gue le correspondan directamente o, en su caso,
a los trabajos autonomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de
las consecuencias que se deriven del incumplimienta de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultstiva v el Promotor no
aximiran de sus responsabilidades a los contratistas v a los subcontratistas,
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5.5.- Obligaciones de los autonomos

Los trabajadores autdonomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de [a accion preventiva gue se recoge en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

- El manteniméento de la obra en buen estado de orden v impieza,
- El almacenamientd y evacuaciin de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados,
- La adaptacidn del periodo de tlempo efectivo que habrd de dedicarse a las distintos
trabajos o fases de trabaijo.
La conparacion entre todos los intervinientes en la obra.
Las interaccionss o incompatibiidades con cualquier otro trabajo o actividad.

=

Cumplic las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decrato
1627/1.997.

3. Ajustar su actuacidn conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresarales previstas en 2l Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,

participando en particular en cualquier medida de su actuacitn coordinada que se hubiera
establecido.

+. Cumplic con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29,
apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,

5, Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en & Beal Decreto 1215/ 1.997,

6. Elegir y utilizar equipos de proteccidn individual en bos términos previstos en el Real
Descreto 773(1.997.

e

atender  las Indicadiones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad vy salud.

Los trabajadores autdnomaos deberdn cumplir fo establecido en & Plan de Seguridad y
Salud,

5.6.~ Libro de incidencias

En cada centro de trabajo axistird, con fines de control v seguimiento del Plan
de Seguridad y 5afud, un Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado,

Debera mantenerse siempre en obra v en poder del Coordinador, Tendrdn acceso
al Libro, la Direccion Facukativa, Ilos contratistas y  subcontratistas, los
trabajadores autdnomos, s personas con responsabilidades en materia de prevencion de
las empresas Intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los téonicos
especializados de las Administraciones plblicas competentes en esta materia, quienes
podran hacer anctaciones en &l misma.
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Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador eslara obsgado a
remifir en el plazo de veinticuatro horas una copia a |a Inspeccion de Trabajo v Seguridad
Social de ka provincia en gue se realiza la obra. Igualments nofificara dichas anstacionas al
cantratista y a los represemanies de los frabajadores,

5.7.- Paralizacion de trabajos

Cuando el Coordinador v duraniz la ejecucion de las obras, obsenvase incumplmienio
de las medidas de seguridad y salud, adwvertira al conlratista y dejard conslancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en cirgunstancias de
riesgo grave & inmineme para ke seguridad v salud de los rabajadores, dispaonar |2
paralizacidn de tajos 0, en su caso, de la infalidad de la obra.

Dard cuenta de esle hecho a los electos oportunos, a la Inspeccién de Trabaio v
Seguridad Social de la provincia en que se realza |a obra. lgualmente notificara al
confratista, ¥y en su caso a los subconiratisias yo autdnomos aleclados de ks paralizacidn v
a los representanies de los rabajadores

5.8.- Derecho de los trabajadores

Los contratistas v subconiralistas deberan garantizar gue los trabajadores reciban wna
informacién adecuada ¥y comprensible de todas las medidas que hayan de adoplarse en o
que serefiere a su seguridad y salud en la abra.

LUna copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles moditicaciones, a o0&

glacios de su conocimiento v segumiento, serd faclitlada por el contratista a los
representanies de los rabajadores en el centro de rabajo.

6.- MORMAS DE SEGURIDAD AFLICABLES A LA OBRA.

GEMERAL
[| Ley de Prevenclon de Riesgos Laborabes. Ley 3185 068-11-95 J.Esta 10-11-85
do
[| Reglamento de jos Servicios de Pravencion. RD 3897 17-01-87 M. Trab 31-01-87

[| Cisposicionsas minimas de seguridad y salud an obeas RO 1827/97 24-10-37 Varlos 2h-10-97
de comstruccion. (ransposicion Drectiva 92/57/CEE)
[| Disposkciones minimas en materia de sefalizaciin da RO 485/87 14-04-97 M.Trab 23-0ud-57

seguridad y salud.

[| Seguridad v Sakud en los lugares de trabajo RO 486/97 14-04-97 M. Trab 23-04-87
[l Modelo de libra de incidencias. Qwrden 20-049-86 M.Trab 13-10-85
Corraccon da amofas. . - - 3-10-88
[l Bodelo de notificacin de accidenas de rabajo. Crrgden 16-12-87 29-12-87
[} Reglarmenio Seguridad & Higiene en el Trabajo de la Crrlen 20-05-52 M.Trab 15-06-52
Comslrucddn, Qrgden 18-12-53 ; 22-12-53
haodificacin, Orcan 02-08-66 . Trab 0i-10-86
Complemeantario. y
K. Trab
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[1 Cuadro de erfermedades profesionales, R 1985/78 - - 25-08-78
[1 Ordenanza general de saguricad & highene en gl Oiroen 08-03-71 M. Trab 16-03-71
trabajo. - : 06-04-T1

Correccion de amones,
{derogadaos Tituos |y 1L Teulo l-eap: | a 'V, VI, X

[l Ordenanza trabajo industrias corstruccidn, vidrio y Owden 28-08-79 M_Trab --
CRrdrmica. .
Anterion no deragada Orden 28-08-70 M. Traly 05-09-08.70
Correcckan da eroies, - - 5 17-10-T0
Modificaciin (no derogada), Orden 28-08-70. Chden 27-07-73
Interprefacion de warios artioulos, Orden 21-11-70 M. Trak Z6-11-70
interpretacidn de vartos artioulos, Resolucian 24-11-70 ! 05-12-70
M. Trab
DGT
[| Sefalizacidn ¥ otras medidas en obras gas en vias Orden 31-08-87 M. Trab -
fuera d= poblaciones. ;
[1 Proteccidn de rissgos derivados de exposicion a RD 1316/34 27-10-83 - 02-11-89
ruidos.

[] Disposicicrnas min, seg. v salud sobre manipulaciin RD 437/37 23-04-97 M.Trab 23-04-97
rianual de cargas :
(Directiva 90 262°CEE)

[l Reglarmerto sobre trabajos con riesgo de amianta, Orden 31-10-84 M, Trab O7-11-84
Correeion de arras, —= 2 i 22-11-84
Mormas complementarias, Orden 07-01-87 M.Tra-l; 15-01-87
Modelo Boro de registra, Ordan 22-12-87 I'.ul.'l‘raj:ln 28-12-87

[] Estatuls da los rabajadores. Lay &80 01-03-80 M-Tral; -- — B0
Regulacian de la jornada kaboral AD 2001/83 28-07-53 n3-0e-83

Farmacian de comités da seguridsd. [ 42371 11-03-71 M. Tiab 160371

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDLU AL (EP)

[ Condicones comerc. y Bore circulacidn de EFI AD 140792 20-11-92 MRGor, 28-12.92
{ Diractiva BR/EBE/CEE), RO §59%5 03-02-95 0g-03-95
hoddicacion: Marcade "CE de conforrmidad v afo Ordan 20-03-97 DE-03-97
de colocacion
Modficacion RO 15895,

[1 Cisp. minimas ce seg. v salud de equipos. de RO 77397 30-05-97 M.Presid 1206897

proteccion individusl,
(ransposicion Directhg BRESaGEE),

[| EPI contra caida de allura, Disp. de descanso. UMEEM341 22-05-97 AENOR  23-08-497

[ Beqguisios y métodos da ensayo; calzado UMEEMA44/81 20-10-97 AENOH  07-11-497
segundadprolaccidnirabaj

[| Especiiicaciones calzado seguridad uso LUMEEMILE/AT 20-10-97 AENCH  07-11-97
profesicnal,

[} Especilicaciones calzado proteccidn uso UNEEN346/A1 20-10-87 AEMNOA  O7-11-597
prodesicnal,

[1 Especilicaciones calzado frabajo uso profesional. UMEEMN34T/A1 20-10-9T7 AENCR  O7-11-87
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ENETALACHINES T EQATTFCS DVE CMas,
|| Dap. miin. dic weg. ¥ salud pira wiiliaciin g e R 120507 L8757 M, Trah. 18-07-97

eqquipin de irabajo
il MRnctiva BS54 0CTE ).

|} SRANE-B T dd Beplurremte Dlactpatde o de Maja Orden 51-10.573 LTS T T B
Trmodn

[T BEIF-AFM 3 Cerretilias st sessliras e O J-15-F MIE [Fa-f1-BF
muanufcein.

|1 Reglamanta da sparsios elivadores pars ahres Oedaen 23-05-77 el 14-08-77
Correbia de ervoies, - - - 188577
Mebaddiflmeidn, Modificacdn, Oeden  47:05-81 MIE 14-85-EK]

Cirden 18-11-81 - e

[ | Beglurmmts Seguridad en las Mg R 04350 131588 P.izsh, 110788
Carrecsdn de errares. - - - o= LB
Bbedifkmclin, RID 5193 I8-1E KB ol B 1905
Pelsalificmcisnes en l 1TE M5 531 Madficaritn {Adapiscia s Orden  GE-08-01  BEECer TETE I
direciiras de la CEE), Regulackin pedencia acdsiics de nagusmani BRI #3340 Lb-05.9] MR ALa5:81
{1 Neectira B4ASI2ACEE]L BRI 5785 17-01-88 MILE I} -0k
Ampliachio ¥ suces cypecilivimands. |15 e B A0-0 -9 MR fM-12-91

|1 Reguisings ¢ seguridsd 7 skl o ombguinss B jddss3 370193 MRACaor. LE-E3-52
(EMmeie B IR ACERL

L] FTE-51E- APML Girdas: Vs dmmsmiahles pars obea. Oiedein 2004 MIE [LEE - - §
Carreccha de errores, (rden 15-04-8H i ™= ai-in-ks8

1 ITC-MIE- AEM A Gietias mnivilles swispropalada LERR Ly b LR MIE FR R
[ P

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto
162711.987, por al que se establecen las disposiciones minimas de seguridad vy

salud en las obras de construccién, se aplicaran siempre que lo exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualguier riesgo,
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ELan DEGESTION DERESIDUOZ

1. Generalidades

Independienemante de las consideacionss conlenicdas en este estudio, ef contratista de las instalackones,
redactara, anrtes del inkcio da las mismas, un Plan de Gestion de Residucs, gue debera sar aprobado por la
Cireccion Fasuliativa v el Ayuntamiants de Ballullos de la Mitacidn

En base a aste Estudn, el poseedor de residuos redactara antes delo inkcio de las inslalaciones un PLAN
DE GESTIOMN DE RESIDULNOS, que deberd ser aprobado por la direccidn faculistva y aceptado por la
propiedad y pasara a formar parte de los documentos confraciuales de la obra.

Exta Estudia da Gestion 08 Residieos cuenia con & siguienie contenido;

o Estimacion de la CANTIDAD, expresacda en loneladas y en melros clibicos, de los residucs da
consfruceldn y demolicidn gque ae genararan an la obra, codificados con armeglo a la igla suropea da
residucs publicads por Orden MAM/I042002, por la que ze publican las operaciones de valosizacion
i #lirminacion de resducs y 13 lists europea de residuos.

- Relacitn de MEDIDAS para la PREVENCION de residuas en ka obra objeto del proyecio

v Operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION = gus se deslinaran los
résiducs que e ganeararan en la ooa,

v MEDIDAS para la SEPARACION de |os residuos en obra, en particular, para & cumplmiento por
parte ded posesdor de kos residuns, de ka cbligacion de separacion establecida en el aricala 5 del
citado Real Decreto 10572008

o Preseripciones dal PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas parficulares del prayectn, en relacicn con
el aimacenamianto, manejo, Separackn ¥, &n 80 caso, otras operaciones de gestidn da= los residuas
de construccian ¥ demobcian dentra dela cbra.

VALORACION del coste previsto de |s gestidn de los residuos de construccion ¥ damolicicn gue
fommera pare del presupuasto del proyecla an capilula mdepandiante.

¢ Ensucasa, un INVENTARIO dz ios RESIDUOS PELIGROSOS qua se genamaran,

o PLANDS g8 las instalaciones previstas para al almacanamianta, manejo, Separackin y, Bn suU caso,
alras operaciones de geslidn de los residuos de construccidn y demodicidn dentro de la obra.

Prevencion en Tareas de Derribo
En la medida de lo posile, las lareas de rolura del pavimento y desmontaje de
instalaciones obsoletas a sustituir, $e realizaran empleando [ecnicas de desmaoniaje selectivos
can el fin de favorscer la redlilizacion, recclado y valoracsin de los residuos, Como norma general, el

desmontaje se inicigra con ks residucs  peligrosos, postesarmente  los  residucs  desfinades a
reufilizaciin, tras ellos los que se valodcen y finalmente loe gue se depositaran an veriedano.

P i la Adquisicién de Material

La adquisiciin de materiales se realizara gjustando la cantidad & lss mediciones resles de2 obrg,
gjustando al maamao bz mismas para avitar la apankcion de excadenlas de material al final da [a obea,



58 1aCUerTE 8 las empresas sumMSTadoras @ que reduzcan al maximo la cantidad Y ovalurmen e B
embalies prionzando agqusllos que menimizanios memaos, i

Se primard la edguiscchin de materiakes recclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de difici
o imposible reciclads.

Se mantendra un Inventario de productas excedentes para la posible ulilizacidn en olras obras, por pate dal
Ayuntamisnto

Se realizard un plan de enlrega de los materiales en que se detalle para cada une de sllos |z cantidad, facha
da Iliauada a obra, lugar v foma de almacense an oba, gestion de axcedeniea y an su caso geshsn da
eSS,

E‘:g prionzard [a adquisicidn de productos "a granel’ con gl fin de limitas |a aparkidn da residuos de envases en
Qahra

Agquelios envases o sopories de maleriales que puedan ser reutilizados como los palets, sa evitara su
datarionn v se devalverdn al provesdar,

Sa incluird en los contratos de suministro una clduaula de penalizacién a los proveadares que generen en
obra mas residuns de los previsios y qus se pusdan imputar a una mala gesfidn,

P neiGn

Se cplimizard el empleo de materialkes en obra evilando la sobredosificacidn o la efecucion con demeche de
material especialments de agueBos con mayor incidencia en la generacikin de residucs.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizen especialments el empleo de maleriales y la
generackin de residuss porlo que se favorecars suemplea,

En la puesta an abra de materiales sa intentars realizar los diversos elamentos a madulo del tamaie de ke |
piezas que kb componen para evitar desperdicio de material

S@ vaciardn por completo los recipientes que contengan bos productos antes de su limpeza o elminacion,
especiaimants =i s trata de residuos paligrosos

En fa medida de ko posibie se favorecera ia slaboracidn de productos en taller frents & los realizados en la
prapia obra que habklvalments generan mayor cantkdad de residuos.

Se primard el empleo de elementos desmoniables o reutilizables frente a otros de similares prestacionas no
rautilizables

Sa agotara 1s vida il de los madios auxiliares propiciande su reulilizacidn en &l mayar ndmers de shras para
Iz que se extremaran las medidas demamenmmienio,

Todo personal involucrade en fa obra dispondra de bos conocimientos minimos de prevendién de residucs y
correcta gestidn de elios.

S22 incluirg en los coniratos con subcantralas una ckausula de penalizacion por la que s& desincentvara la
generackin de mas rasiducs de las previsibles por una mala gestidn de los mismos,

Mo se malizard almacenamiants an obra, de los acopios evitando con esto gue s& produzcan derrames,
mezclas enire matenales, exposicion a inclemancias meleorclbgicas, rofuras de anvases o matenales, eic.




Los acophos de matenal ss@n levados a cabo en kbs almacenss del contratista y serdn puesto en obra
caonforma el plan diario de frebaje que s tengs, evitando con ellos ademés, rieago de manigpulacidn indebida
por parte de personas ajenas al contratsta,

En los processs de carga v descarga de materiskes an la zona de acopio ¢ almacén y en sU  carga para
pueeia en obra se producen percances con el malenal que convieren en residucs productos en perfecto
astado. Es por elka que & edremaran kas precaucicnes en estos procasas de manipulada.

5i fuese preciso. la Direccion Facultativa de la instalacion, realizara un plan de inspecciones periddicas de
matenales, productos ¥ residucs acopiados: o almacenados en dependencias del contratista para garentizar
qua s mantiens en las dabidas condicionas,

2. Tipo v Cantidad de Residuos

A confiruassidn, e presanta una eatimacidn de las cantidades, expresadas en tonaladas y an metros cdbicos,
de las residuss da conetruccidn v demalicidn que se generaran en |3 obra, codificadas can armegle a la lista
europes de residuns publicada por Orden MAMIBZ00Z, de B de febrero, por |l que se puldican las
aperaciones de valonzacidn y eliminecion de residuas y i3 lista ewropas de resicucs.

Siquiendo o expresado en el Real Decreto 105/2003 gue regula la produccian v gestion de los residuos de
construccion v demalicién, no se consideran residuns v por fanto ne s& incluyen en la tabla los
elemenios en buen estado de funcionamsento reutilizades en la misma obra, en una obea distinta o en una
actividad da restauracidn, siempre ¥ cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino & reutilizacion.

La estimackin da cantidades se realiza lomando coma referencia los raties estandar publicados en & paisg
sobre wolumen y tipificacion de residucs de construcssan y demolicidn mas extendidos y aceplados. Dichos
ratios han sido ajustados y adaptados & las caracteristicas de la abra,

La wliEzasion de ratios en el caleulo de realduos permite & realizecidn de una “sstmaciin inicial® gue &3 lo
que 3 normativa requiera an este documanto, sin embargo los ratios establecidas para "prayecios tipe®
no permiten una definicion exhaustiva v precisa de los residucs finalmente sbtenidos para cada proyecio
con sus singulandades por lo qus la estimacian contemplada en 2 tabla inferior se acepla como esfimacian
inicial v para la toma de decisiones en la gestidn de residucs pemn serd €l fin de obra el gue detemming &n
iifirna instancia os residuos obtenidos,

- ol



Cadigo Deacripeidn del Residio Cantidad
LER RN Y Pesos
1705804 Fesduos mezcladas de construccion y demolickan 12 Tn
distntos 1
de los especificados enlos cidigee 17 0001, 170802 v
17 -
170107 IMezclas de homigan. ladnllos, tejas. Waterales carémicos f.015n|
0205 Flastico, 0005 Tn
200121 Tubos fluorescentas y ofros residucs que 000048 T
ConiEngan marcunia
00135 Equipos Elactricos y Electrdnicos distintos de S 00902 Tn
fos especificados en codigos 200121 y
2001233
Codigo Descripcit Cantidad
LR _ ndel Y Pesos
200138 Equipas Eléctricea v Electrénicos distintos de 1 uds
Ios especificados en codigos Z00MZ3 y 200135
=46 lumimanias desmontadas en + eguipos
Total : 1 uds




3. Separacign de Residuos ()

" |

Segin e Real Decreto 1052008 que regula la produccidn y gestidn da los residuos da construccion y
demolicion los resideas de construccion v demalicedn deberdn Separarse en 185 siguienies  fracciones,
cuanda, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacidn
para &l tolal de la obra supere las siguientes cantidades

Descripeidn Cantidad

..... Harmigén 8Ot
Ladillas, tejas, ceramicos 401
Metal 21t

Madera Ot

Vidric 1t

Plastico 02 1

Fapel y cargn s L

Dado que la cantidad de refichios es inferior a kb establecida, ba separacidn se realzard por los tipes
determinadas par au chdingd LER y definidos en ka partida anterlor.

4. Medidas para la Separacion en Cbra

Can objete de conseguir una mejar gestidn de las regidune generados en ka obra de manera gue sa facilite su
reutifzacidn, recclsie o valorizecion ¥ para asegurar las condiciones de higiena v seguridad regueridas an el
articubo 5.4 del Real Decreto 1052008 que regula la produccdn y gestion de los residucs de construccidn v
de demolickdn s tomaran |35 siguisntes medidas:

Las zonas de cbra destinadas al almacenaje de residucs guedaran convenentementa sefalizadas y
para cada fraccién se digpondra un cartel sefalzador que indique el ipo de residuc gque recoge.

Todos ks envases gue Bewan residuos deben estar claaments identificadss, indicando én lodo
meoemiants e nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del possedor v ¢l pedograma de
peligro en su casse,

Log reziduwes e dapostaran an las zenas scondicionadas para ellos conforme se vayan generanda,

Los residuce e almacenaran en contensdores gdecusdos temto en nomemm como an volemen
evitanda en todo caso la sobrecarga de los contenedares por encing de sus capacidades limite,

Los contenedores siuades prosimos a lugares de acceso poblico se prolegeran fuera de los horarios de obra
con lonas o similares para evitar vertides descontrolados por parte de terceros gue puedan provocar su mezcla
o cordaminacion




5. Inueptariu de Residuos Peligrosos

Sa incluye a continuacion un inventario da los residuos peligrosos que se generaran en obra. Los mismos se
refiraran de manera selectiva, con el fin da svitar la mezcls antre alios o con atros residuss no peligrosos v se

garaniizara el envio a gestores autarizados de residuss peligrosos.

- Codigo Descripcion
LER del Residuos

Cantidad
Peso

200121 [Tubos flucrescentes y otros residuas que
confienan mercuno

0,45 kg

0,46 kg

&. Destino Final

Se detalla a conlinuacion el destino final de todos los residuos de la obra, , agrupados segdn las fracciones
gue se gensraran en base @ los oriterios de separacidn dizefiados en puntos antericres de este misme

documenta.

Los principales destines finales contemplados son; vertido, valorzacan, reciclade o envio a gestor autorizade.

170904

03.

asiduos mazclados de conatruccidn v demalicidn distinios
& log espacificados en los codigos 17 0901, 17 0002y 17

12 Tn

170107

15 kg|

170203 Plastico.
Dastino: Vededans Controlado

filt=tils]
Desting. Almacén municipal reutilizackn

00927 [Tulbos flutrescentes y olres resducs que contengan

=

5 kgl

0.4 kgl

icados en codigos 200121 2001233

esting: Almacén municipal reutilizacion

OG135 fquipos EMcncas y Electronicas distintos de ios

10.2 kg

7. Prescripciones del Pliego sobre Residuos

Ademias de las obligaciones previstas en la norativa aplicable. |3 persona fizica o juridica que ejecule la
obra estara obégada a presantar a |la propieded da la misma un plan que refleje como llevars a cabo |as
abligaciones gie & Rncemban én relacién con los asiducs de construccidn y demalicion que se vayan a8

proxducic en e obra,

El plan, una vez aprobado por |a direccién facufativa y ateptado por 1a propiedad, pasara a formar para

de los documentos contraciuales da laobra,




El poseedor de resideos de construccidn y demolicidn, cuando no proceda a gestionaros por sf mismo, v

sin parjuicio da ks requerimientos del proyecio aprobedo, estara obligado a entregarios a un gestor de
F residucs o @ paridpar &n un acuerdo voluniario o canvenio de colaboracion parasu gestan, Los resduos
de consbruccidn y demolicidn se destinardn preferentemmente, y por esle oiden, & operscionss de
reutilizacién, reciclado o @ ofras farmas de valenzacisn v en Gkima Relancia s depdsio en vertedam

Sagin exge o Real Decrelo 1052008, que regula |8 produccion y gestion de los residuos de
eonstreccdn v de demokcion, el poseedor de los residuos eslard abligada a sufragar los correspondientes
cosiea de gestion da ks rasiduos.

B productar de residucs (promoior) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que Jos residuos de construccion y deamolicidn producidos en la obra han sido gestanados
an la misma d enfrégados 8 una instalacion de valonzacion o de alminacion para su tratamisnto ar
gestor de residuos autorizado, en los ¥rminos regulades en |a nomativa y, especialmente, en e plan o
an sus modificaciones, Esta documentacion sard conservada durants dnca afios.

En las absas de adficacidn suetas a licencia urbanietica la legislacion autondmica podra impaner al
prornatar (prodsctsr de residuos) le obligacidn de constifuir una fianza, o garanta financens aquivaliante,
que asegure &l cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha Boencia en relacidn con los residucs
de construccidn v demalicidn de la obra, cuyo mporte se baserd en el capitulo especifico de gestidn de
residucs del presupuesio de kaobra

Todos |os trabajagores mtenvinientes en obia han de astar formados & informados sobre e procedimanto
de gestidn de residuas en obra que les afecda especialmente de aquelios aspectos relacionados con los
residucs peligrosos,

Gestion de Residuos
Segdn requiera la normativa, se probibe el depdsito en wverédero de residess de comalruccon y
demclician que no hayan sdo sometides a alguna oparacidn de tralamiento previo,

El possedor de los residucs estard chligade, mientras se encuentren &n su poder, a manienerios en
condicionas adecuadas de higlene vy seguridad, asi comeo a ewitar la mezcla de fracciones wa
salecclonadas que impida o dificulle su posterior velonzacian o eliminacian.

Se debe asegurar en ks comtratacidn de la gestidn de |los residuos, que & destno firal o o intermaedio
son centros con la autorizacin autondmica del organismo competente en la materia Se debe contratar
sdlo transportisizs o gestores aulorzados por dichos arganismos e inscritos en los registros
correspondientes,



=

Para ¢l caso de los residucs con amuanto se cumplirdn los preceptos dictados por el RD 39472006 sobre
& manipulacicn del amlanto y sus dermsades.

Las tisrras que puedan tener un uso postarior para jardinera o recuperacian de suslas dagradados, serdn
refiradas v almacenadas durante el mengr tiempo pasible, en condiciones de sltura no superor a 2
metro,

El depasita tempaoral de los residuos se realizard en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesge
de Ios residucs generados,

Dentro del programa de saguimiento del Plan de Gestidn de Residuos e realizaran reuniones peribdicas
a las que asistiran confratistas, subcontratistas, direccidn facultativa v cualguier ofro agente Meciado. En
las mismas & evaluara el cumplimiento de los objetvos previstos, el grado de aplicacian del Plan y la
cocumentackan generada para 1a justificacion del mesmo.

Je deberd asegwar en la contratacion de |a gestion de los RCDs, gue el destino final (Planta de
Reciclsie, Verdedsro, Cantera, Incineradora, Centro de Recitlaje de Plaslicos/Madera,..) seaan. ceniros
autorizados. Asl mismo ge daberd confratar sddo fransportistas o gestores autorizados & inscritos en los
registros comespondientes. Se realizard un estricta control documental, de modo que los transportistas y
gestoras de RCDs deberan sportar ks wales de cada refirada y entrega en destino  final

Derrbo v Demelicion

En los procescs de demibo se pricrizard la relirada tan pronto como sea posible de los elenentos que
genaren resxlucs contaminantes y pealigrosos. Si es posible, esla retrada sera previa & cualguier otro
trabajo,

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como desting ultimo 18 reutilizacién se retiraran
anfes de proceder al demibe o desmantae de otros elamanios constructivos, todo elo para evitar su
detériars.

En la planificacion de kos demibos vy desmanla|esse programaran de manera conseculiva
todos bos trabajos de desmontaie an los que se genere idénlics tipologia de residuos con el fin de
faciitar los trabajoes de separacian,




- A

Separacion
El depéaiio lampeoral de log residuos valorizables qua se realice an conlenadares o on acopwos, Sa dabe
gafalizar yeegregar del resto de resideos de un mads adecuada.

Lag contenadores o envases que almacenan rasiducs deberdn sefalizarse corectamente, indicando el
fipo da rasiduo, la peligrosidad, v ks datos del posesdor,

El responsable de la obra al gue presta servicio wn contenedor de residucs adoplara las medidas
necesanas para evitar ¢l depdsilo de residuos ajenos 3 la misma. lgualments, debera impeadir la mezcla
de residuos valonzatiescon aquelkss que nig la son.

El posesdor de kos residuss establecarsa los medios bumanos, téocnicos y procedimientas de sepanacion
que se dedicaran a cada tipo de residuo ganeradao.

Los cantenedores de os resducs deberan asiar pimados en colores que destaguan y contar can una
banda de material reflectante, En los mismos debera figurar, &n forma visibla v legible, la siguients
infarmacisn del titular del contenedor: razdn social, CIF, teléfono y numer de inscrigesdn en el Registro
de Transporiisias de Ressducs,

Cuandp =e ulficen sacos induslriabes y otfos elemenios de cantenciin o recipentes, =2 dotaran de
sistemas {adhesivas, placss, etedlera) que detallen la siguiente informasion dal titular del saco; razom
social, CIF, teléfono ¥ numero de inscripcidn en el Registro de Transportistas o Geslores de Residuos.

Los residuos ganerados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vesiuarios, comedores,
et tendran la consideracion de Residuas Sdlidos Urbanos v se gesfionardn como tabes segin estipule la
normativa reguladora da dichos residuns en la ubicacidn de la obra,

Documentacion

La entrega de kos residucs de construccion y demalicidn a un gesior por parte del posesdor habra de
canslar an documanta fehaciente, en &l que figure, al menca, la identificackdn del posesdor vy del
productor, |2 obra de procedencia.y, en su caso, el nimero da licencia de la obra, la cantidad, expresada
en tonelsdas o en metros cGbicos, o an ambas unidades cuando sea posible, &l lipo de residuos
enfragados, codificados con arregle a la lista surcpea de residucs publicads por Orden MMAMSZ0472002,
de B da fabrers v |a identificacdn del gestor de [as aperaciones de destino.

El poseador de los residucs astard obligads a entregar al productor los certficados ¥ demas
documeniacion acreditaliva de la gestion de los residucs & que 58 hace referancia en el Real Decrelo
106/2008 que regula la produccidn ¥ gestdn de los residuos de congtruccidn yw de demaolicidn.

El posesdar de residucs dispondra de documentos de aceptacion de ks residuas realzados por &l gastor
&l gue sa la vaya a antragar el resicuo,



El gestor de resicuos dabe exiender &l poseedor un cerlificalo acreditatve de |8 gestion de ks residuos
rechidos, especificando la identificacion del possedor y del productor, i3 cbra de procedencia y, en su

caso, e nimero de licentia de k3 obra, 1a cantidad, expresada en tonedadas o en metios cibicos, o en
ambas unidades cuando sea posible, y e tipo de residuas enfregados, codificados con  areglo a 1a
lista suroped de residuos publicada por Orden MAM/304/2002

Cuande el gestor al que el poseedor entregue s residuos de consfruccson vy demalicicn
efectué Gnicamente operaciones de recogida. almacenamento, iransferencia o transpore. en &l
documeanto de entrega debera figurar también ef gastor de valarizacidn a de eliminacian ulesor al que
sa deslinan los residuos.

Segun exige la normeliva, para el iraslado de residuos peligrosos se deberd remitr notificacidn al
argano competents de la comunidad auténoma en materia medioambiental con al menos diaz dias de
antelacion a la fecha de fraslado. Si el traslado de los residucs afects 8 mas de una provincia, dicha
notificacion se realizara al Ministesia de Medio Ambienle,

Para el transporte de los residucs peligrosos se compdetard el Documento de Control y Seguimiento,
Eale documento se encuentra an = drgamo  compeltentes  en malenda madioambiantal de la
corunidad aulonoma,

El poseador de residucs facilitara &l productor acreditacion fehaciente y documental gue deje
constancia del deslino final de ke rasiduce reutilizados. Para ello se eniregard cerificado con
dacurmentacidn grafica,

8, Presupuesto

A cantinuacion, se detalla Bstada de partidas estimadas inciamenta para la gestion de residuos de la
obra, Esta valorackin forma parte del presupuesto general de ks obra coma capitule independiante.

1.- TRANSFORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS HASTA 12 m3 B.50 &€ 102,00 €
VERTEDERQCONTROLADO
2-GESTION RESIDUOS PELIGROSOSHASTAGESTOR &ma 10,50 € RET0E

DE RESIDUDSE, INCLUSO EMISION DE INFORMES

Total Presupuesio: 154 50 &

8, Fianza

Can el fin de garanlizar [as obligacsones derivadas de k3 gestidn de los residucs de construccidn y demalicdn
sequn el .00 1052008, ks enfidades locales podran exigir ol pago de una fianza o garanta financiera
equivalenls gue garantica fa comrecta geatdn de los residuns, previo & olorgamiento de la ficencia urbandstica.
e establece un imports para la fianza de: Escriba un valor para Imporde Flanza

Una vez demosirado, por parte del producior, la correcla geshdn de los residucs de construccidn se
procederd a la devalusian de dicha fianza
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ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUCS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION POR LA DIRECCION FACULTATIVA ¥ ACEPTACION
POR LA PROPIEDAD

En cumplimisnta de o estipuledo en ¢ RD 106/2008, d& 1 de febrers por el gque se reguis la produccion y
gestién de los residuos de construccidn y demalaion, e requisito necesaria aprabar por parte de ta Direceion
Faculativa v sus representantes gl Director de Obra v & Director de Ejecucikin Materisl de la Obra y acaplar
por parte de 18 Propiedad e Plan de Gestidn de Residuos de Construccion y Demalicidn presentado por el
Caontratista para fa cbra resefada en el inicio del acta.

Una vez analizado el contenido del mencionada Plan de Gestién de lbos Residucs de Congtruccdn y
Demolician ¢ hace congtar la conformidad con & mismo consderando que redne las condiciones técnices
regueridas por el R0, 1052008 pera suaprobacian,

Dicho Plan pasa 8 formar parte de kos decumenios coniractuales de la obra junto a la documentacion
acreditativa de |a cormecta gestion de los residuos, faciltadas a la Direccidn Facultativa y a la Propiedad por |
Poseador y el Gestor de Residuos,

En consacuancia, ia Direccidn Facultaliva, que suscrbe, procede a la aprobacidn formal y el Promotor, que
sugeriba, procade s e aceptacion formal, del resefiado Plan de Gestidn de los Residuos de Construccion
Demalicidn. guadando entarado al Contratizta

Se advierts que, cuakuier modificacion que se pretenda introducir al Plan de Gestidn de los Residuos de
Consiruccidn v Demolicidén, aprobado, en funcidn del proceso de gjecucion de la obm, de la evolucicn de |
trabajps o de las incidencias y modificaciones que pudisran surgir duranie su ejecucién, requerira de la
aprobacidn de la Direccion Facultativa y la aceptacion por la propiedad, para su efectiva aplicacian,

El Plan de Gestian de los Residuos de Constreccitn y Demalicion, objeto de la presente Acta habra de estar
en la obra, en poder del Contratista o persona que i represente, & disposicidn pemanente de la Direccadn
Fecullativa, ademas de a la del personal y sendcios de loa Organcs Técnicos en esta matera de |a
Comunidad Autdnama

Firmadoe en Bollullos de la Mitacidn, a Sustituya par Fecha Flrma Acts

Ropresentanis Direciar Directar Ejecucion Rapresantanta
Promotor de Cbra Contratista
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA

Obra: PROYECTO DE MEJORA DE ALUMERADO PUBLICO EN POLIGONO INDUSTRIAL
CUATRO VIENTOS Productor Residuos: AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY

Poseedor Residuos: Sustituya este texte por nombre CONTRATISTA

Fecha: | Residuo: LER:
Albaran/DCS: Cantidad {Tmn):
| Transportista: Gastor: |
Fecha: | Residuo: LER: I
| Albardn/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor: |
Fecha: | Residuo: LER:
Albaran'DCs; Cantidad (Tn):
Transporiisia; Gestar;
IF-H:I'I'-\: o | Residua: LER:
AlbaraniDCS: Cantidad (Tn|;
| Transportista: Gestor:
IFEl:hI: | Residuo: LER:
| Albaran/DCS: ) | Cantidad {Tn):
| Transportista: | Gestor:
| Fecha: | Residua: LER:
Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor:
Fecha: Reslduo: LER: I
[Albaran/DCS: Cantidad (Tn):
Transportista: Gestor: l
Fecha: | Residua: LER: I
Albaran/DCS: Cantidad {Tn):
Transportista: Gestor: |
Fecha: Residug: LER:
Albaran/DC5: Cantidad [Tn):
Transportista: Gastor:
Fecha: | Residua: LER:
Albaran/DCs: = Cantidad (Tn): =0
Transportlsta: Gustor:
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IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR

Mombre o razdn social:

Direccion:

Localidad:

Codigo postal:

N.LF..

Telafono:

Fax:

Fersona Responsable:

IDENTIFICACION DEL GESTOR

Hombre o razdn social;

Direccidn:

H" de Gestor Autorizado;

Localidad:

Cadigo postal:

M.L.F.:

Teléfono:

Fax:

Paraona Responsable:

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE

Nombre o razdn social;

Direccion:

N° de Gestor Autorizado:

Localidad:

N.LF..

Eﬁdlqc‘r postal:

N.LR

Teléfano;

Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Denominacidn descriptiva:

hﬁ-n:uc-ripl:idrn LER.:

Cddigo L.E.R.:

CANTIDAD A GESTIONAR {Peso yVoluman):

TIFOD DE ENVASE:
FECHA:

Fdo. |Responsable de residuos de la empresa productora)
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NOTIFICACION PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Art. 41.c R.D, 83388 R.D. 952557 v Orden MAM 042002

"1.- Datos del FRODUC TOR Comunidad Autanaoma
Razén Social N.LF.
Direccion: M Produclor
Mumicipic | Provineia mﬁﬁ
Fostal Telafona: [Fax: | E-mai:
Persona de contacto; |

.- Datos del DES TIRA AR Comunidad Autenoma;

‘Razon Soclal NLF. N’ Gestar Autorizado
Direccion del domicilie sosial:
Municipio [ Provineia [Codigo
Postal Teléfono: [ Fax: | E-mail: =
Fersona de confacto: |

"3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autdnoma
Razon Social M.LF, Matricula Vehiculs

.......

| Municiplo ' [ Praovincia | Chdige I

Postal Taldiono: [Faxs T | E-mail:

Persona de contacte: T

4.- Identificacidn del RESIDUD

4.1, Codiga LER [ | | | | |

Descripcion habiwal: |
4.2.- Codige del Residuo [ Segon fablas Anem 1 RLD. 85247

Tabia 1 Tabla 2 Tabla 3 Tablad | Tabla 5 Tabla i Tahla 7
a ] L G H A H
R . B H
4.3.- Gestion final a realizar {orden MAM 304720021 Cant Total anwal fkgh:
4.4.- En caso de Traslado Transfrontenzo:
| N°Doc. Notficacion:
N de orden del envia:
4.8 Medio Transporte:
4.6, tinarario;
4.7.- CCAA de Transite:
4.8.- Fecha de notificacién: |4.5.- Fechaenvie: |
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IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR

Mombre o razon soclal;
Direccidgn: = i
Lecalidad: Codige postal:
M.LF.: MILR.L:
Teléfoma: Fax:

~Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL GESTOR

Mombre o razdn social;

_Elim-l;l:id-n:

M® da Gestor Autorizado:

Localidad: Chdigo postal:

H.LF.: M.LR.L:

Teléfono: Fax:

Persana Responsable: .

IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Denominacidn descriptiva:

Descripcidn L.E.R.:

Cadigo LE.R.:

Composicidn quimica;

Propiedades Fisicoguimicas: |

CODIGD DE IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Razén por la que el residuo debe ser gestionado a
Operacitn de gestion OiR
Tipo genérico del residuc peligroso LIPISIG
Constituyentes que dan al residuo su caracterpeligroso [=
Caracteristicas de peligrosidad H
Actividad generadora del residuopeligroso A
Proceso generador del residuc peligroso B

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):

TIPO DE ENVASE:

“FECHA:;

Fdo, (Responsable de residuos de la empresa productora)
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E

Explosiva

F

Fécibmanits
inflarmahble

F+

Exfrainda
mants
inflamakbie

Clasificacion: Sustancias y proparaconss que reacsioran sxalémmicaments
| immiien N calgennoy que detonan Seqin condidones 08 ensavs fjadas,
| pueden axplolar ol calanlas Bajs ndupdn porcial

| Frecauciin: Evitar el choque, Parcusidn, Friccion fomacion de chispas,
Tuga y acosdn daf calar

MO aon Atamena inllamables. Sustancias stddas v praparackones que per
socite breve de una fuenta de: inflamacitn poeden inlamane facimene y
luscie pueccian conlimuar goemandose & pemaness incandeciies,
Procauciin: Mantenar isfos de llamas. ciispes v fusles g calor.

Clasificacidn: Liguidos con wn punta de mfamacsnimfamsar & 4°0 § un punta
e abulligion de maxmo de 35°C. Gases ymerclas o gases. que a pressin
narmial y & bemperatura psaal son inflamaties anal gira,

| Precaiscidm Manispar kson the lamue, chispes yfuenbss decalor.

If.-‘luaiﬂnl:lﬁn &!madmﬂumﬂmgn%mupﬂw e &l caEsn
| ez pied s, iilacla,

| Procaucién: Mediarta meddas profecions sdpacles sole = coskara con
EI:IB ojos. plel & irdumenlans I inkalar ks vapores. En caso de accidanta o
imssleatar corsURar inmediatamanis plmadoo,

Clasificacitn: La inhalacitn y ka ingalin o abaorcisn culdres an pagueia
canlidad, pueden conducr a2 danas para 13 salud de megniud concidarabls,
aventualmenia con consacuanciag monales,

Precaucidn: Evitar contacts con & cuesrps himano. B0 caso o iman pelin
drashas suslanaas defdan eslabdstamns procedhrmsniog pspeciales

Clasifonoboa: Liguidas eon un punte de inflamadion inferior o 2170, peno ques .

{Clesificacktn; La Inhalscitn y i ingesticn o abeteciin asanea en MUY

| pequefia caniaad, puécen conduct 3 danes de comsideranie magniud para
| 13 saiud, posiblemanta con cansacuencan mortakes.

{ Precauciin: Evilar cuglquier confach con &l sienp MEMAnG, 8 cago da
ir'nll-ﬂ.llr corsultar inmediataments al madce

| Clasificackin: (Perdaidos organicos). Sustandas y preparsdongque. sn
| canfachy fon olras suslandas, espacal con suslandias inflamablas.

| producen reaccien fuprsmsentegmotammics

| Procaucitn: Evilar odo cortacio con susiancias combussinies.

| Prligro da inflamacidn: Pueden FBvamncs ks incendios comenzados

| dhficuar su @l Ge.

| Clasifcacian: La inatacion, b ingaatitn o la absondén cutbnea peedon
| prowocar danas para b salud agudos 0 crdmicos, Peligros para la
H’tﬂ'ﬂﬂMlﬁh pelgnd desansiblizacan por mhalacidn, & clasificaotn con

Fmﬁﬂﬂ ervitar el comacie con & ciemohumand.

ChasiBracikdn: Tin gar camotivas. pueden prod edr imlamacionss an aasa da
| commcto hrene, prolongedn o repalido con 18 pled o an mucosas. Peligra de
| Banslizaman &n case de cormacio con ka piel Clasifcadon con R4,
Procaucidn: Exvilar ¢l oofilaelo cor ajas y feal e nbal e capgoos,

| N Peligra |

ambianbe

Clasificackin: En &l casa de mhﬁﬂmdmﬁnmﬂlmynqmm

| puede producic dafio ded ecosisiema inmadiatamenta o con posberiondad,
Clanas susiancies o 2us P ct0E 0 rars famaasshn plesdan Serar

| para ol medio srsubanesmeriediversos

re=05 Compammentos.
| Pmcauciin: Sagqin sea of palenocal cho pligro, no dojar glio oloamnoon i
-ﬂanaﬂﬁ{ﬁm an ol sualo o o mads ambienta,
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Nombre del Residuo:

+.Tn.- -

Codigo de Identificacion del residuo
gagun orden MANM 30472002

LER:

Datos del titular del residuo
Mombre:
Dirsecion:
ClLF:

Teléfomno:

Fecha de envasado:

24



Mombre del Residuo:
Codigo de Identificacion del residuo

&Bgin {ablas Anexo 1 RO, 95247

i i i i i it
sequn MAM 30452002
LER:

Mambira:
Dhreceion:
CIF.:

Teléfono:

Fecha de envasado:

Datos del titular del resid ua

E EAPLOSIVO

Nombre del Residuo:

“Cédigo de identificacién dei residuc

Sigen tablas Anexo 1 R.D, 252507

) i ] I Al ]
segun MAM 3042002
LER:

Datos del titukar del residuon

Mombire:
Direccion:
|

[CLF.:

| Telélono:

Fecha de envasado:

F FACILMENTE INFLAMABLE

21




[

ilﬂ-l"l‘lhl'& del Residuo:

Godigo de Identificacion del residuo

saquin tablas Anewn 1 2.0 85257

/RN B R S R
segiin MAM 304/2002
LER:

Datos del titular del residuo
Mombre:
Direccion:
C.LE.:

Teléfano:

Fecha de envasado:

F+ EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

Nombre del Residuo:

Codigo de ldentificacion del residuo

sepln tabias Ansxc 1 R0 95207

i i ) i if i
genun kAM 3042002
LER:

Datos del titular del residuo
Mombre:
Direccion:

Cl1F:

Teléfona;

Fecha de envasado:

C CORROSIVD
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Nombre del Residuo:

Codigo de ldentilicacion del residun

Legin iablas Anaxo | RO 95347

N i i i o it
gequin Mak 30452002
LER:

Datos del titular del residua

Mombre:
Direccidn:
C.LF.:

| Teléfono:

| Fecha de envasado:

TOXICO

Nombre del Residuo:

Codigo de ldentificacion del residuo

segln tablss Answo 1 R.D. 95287

i i ) i I/ i
segun MANM 3042002
LER:

Detos del titular del resddoos

Mombre:
Direccign:
| G.LF:

| Telafono:

iFH:ha de envasado:

T+

MUY TOXICO
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Nombre del Residuo:

Cadigo de Identificacion del residuo

saqun tablas Anaxo 1 R, D 85297

I i i i L i
sagun MAN 3042002
LER:

Datos del titular dal residun
Mombra:
Direccion:
C.F.

Talafona:

Fecha de envasado:

0 COMBURENTE

Nombre del Residuo:

Cadigo de identificacion del residuc

sagun tablas Anexo 1 R0 Q8207

i i N N 1) i
segun MMAM 3042002
LER:

Datos del titular del residuos
Mombre:
Direccion:
CLF:

Teléfono:

Facha de envasado:

xn

NOCIVO




Nombre del Residuo:

Codige de Identificacion del residuo

sagun akhlas Anexo 1 RO 852087

i i It i i i
segun Mah 3042002
LER:

‘Datos del titular del residuo

Mombre:
Direccitn:
C.LF.

Telélono:

Fecha de envasado:

Xi IRRITANTE

‘Nombre délﬁesidun:

Codigo de Mdentificacidn del residuo

s@gun tablas Anexo 1 LD, #5297
i i) it if i i
P eegdin MAM 104/2002
LER:

Diatos del titular del residuo
Hombre:

| Direccion:
| BAFE.:

Teléfano:

Fecha de envasado:

i)

PELISRO para el MEDIO AMBIENTE
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Pliego de Condiciones



FLIEGO DE CONDICIONES

A. CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE ALUMBRADO




A CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL ALUMBRADO

DBJETO ¥ CAMPO DE APLICACION
Articulo 1: Descripcion de las obras

El Prasente Plega deternina l&s condiciones minimas aceptables para la efesucion de ks
obras de monlaje de alumbrados exteriores, especiicados en of correspondiente proyecto,

Estas obras se maferan a la instalaciin de los malenakes necesarics &n |3
consfruccion de alumbrados exteriones v que son las sguentes,

a) Instalacion y montage da ks punlos de ug
b} Amentacion y dsiribucion ekclrica

Ea describen & continuacion, en general con exprasian de sus caracierislicas especizies.
a) Instalacion y montaje de los punios de hz

Comprende |a instabciin de las luminarizs ¥ sus sopodles Con SuUS BOuipos aﬂﬁn;us
nacasarios, incluyendo |Amparas, reactancias, arencadores, condansadones, y GBMAS ACCRSOM0S
U SEIN NECasanos pard su pefecio fundonamianio.

by  Alimentacidn y dslnbucian aléchica

Comprends iz redes de alimentacin y distibuclon sublemanea yio asrea con inclusian
de ks disposilivas y acCES0M0S NEcesarins para garantizar un perecto aisiamiento, asi como s
conexiones y sopores comespondientas i necesaria protecsion de los elementos eléclncos de la
red y segundad en caso de averias y conlaclos. y |as cajas O armanos que $& prevean para
garantizar una facil, segura y econdmica maniotira de encendide y apagado,

: Oi iclones aplicables:

Ademas de laz disposicones contenidss en este Pliego, saran de splicacion en lodo | ng
espacificado en &, las siguentes.

o Los Reglamanios, Instruccionas y Normas citadas a lo largo do los diferentes capitulos ded
presenta Dotuments,

o Las disposiciones legaes vigentes sabre higiene y saguridad del Irabajo, elc.

o El conbrabisla estd obligade a cumplir cusnias Leyes, disposiciones, esiaiulos, eic, que
rigen las relaciones entre patronos v obreros, en vigor o que en |o sucesivo se diclen.




o El Coniratista esta obligade iguaimentz al cumlimiento de toda & legidacdn vipenie sobre
prefeccin de la Indusiria Macknal y fomenlo del consumo de arficubs nacionales, a
mencs que por sie caracleristicas o especificacones lBonicas, no existan elementas
equivalentes fabricados en Espafia que cumplan las citadas condiciones.

I NES QUE DEBEN ES

Comasponde al Contralisla ka responsabilidad en |8 ejecucin de los trabajos, que debarsn
regfzarse conforme a las reglas del as,

Articulo 3: Norma general,

Todas los matenales empiaados, de cualquier tipo y clase, alin los no melacionados en este
Fliego, deberdn ser de primaera calidsd y sabo indicacidn condraria por escrite, frmada por la
Dirsecion Facutativa, seran complatamento nuovos, Sin habar sido uliizados, ni tan ghqulera con
carsctar de mussira

Una vez adudicada |3 obra defnitivaments y anles de proceder & acoplo da los
materiales, el Confratsla presentara & la Direccion Facultativa, los profolipos de los mateniakes a
instaler, acompaftandd a los mismas con caracker excluyenis, os Cenificados Oficales resafiados
an este Pliego de Condiciones, asl coma la decumentacion, cafalogos eic gue sa estimen
parinenies. No se podran empiear malerides sin qua praviamenle hayan sido aceptados por 3
Direccidn Thenica.

Este contral previe no constituye su aceptacion definitiva, pudiendo ser rechazados por 13
Direccidn Técniza aln después de colocados, si no cumplissen |as condicionas exipkias en aste
Pliege de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la conlrala por olros que cumplan las
condicionas exigidas,

Con los profotipos presentades podrdn ser moalizados cuantos ensayos s& estmen

opoeiunos, incliyendo boe destructivos v loe Oficiales en los Laboaldrios oue la Direccidn
Faculiativa determing, sendo los gasies ocasionados por cuanta del Confraists,

Articulo 4: Conductores,

Seran de |as secciones que se especifican en la memoria del provecty, Todos los
conductones activos serén g seccion asiynada no Infarior a 0&MEY, tendrén un recubrimiamo que
garantice una buena resistencia a las acciones de & infemperie

Tano los conductores que compaonen (& red de tera que une todos ks electrodos, comn
& conductar de profeccidn oue une cads sopore con el electrodo o con la red de fiera; serdn de
robre, aislades, de lersidn asignada 450750 ¥ con recubrimiento verde-amarilo.

El Contratista inforrrara por escrio a la Direccidn Téoniza, gel nambre del fabricante de ks
conductores ¥ le facillard una muesira de ks mismos. 5i el fabricante no reuniese, 8 julcio de |z
Direccion Técnica, la suficiente garanifa, antes de instalar bos conduciores se comprobaran s
caracteristicas de éatos en un Labaratoric Oficial,

Mo se admitiran cables que no tangan la marca grabada en |a cubierta exierior, que
presenten desperfectos superficiales o gue no vayan en fas babinas de origen. Mo se parmitid el
empled de conduclores de procedenciz dislinta en un mismo crcuite. En las bobinas deberd
figurar- el nombre del Rbrhcanie, fipe oe cable y seccion,

Los conductores empleados en inslalaciones sublerrdneas deberan satisfacer s
pxigencigs especificadas en a norma LINE-21.123. (BV)

Los comduciones empleados en msialacines aéreas deberdn satisfacer las exipenciss
espetificadas en lanorma UNE-21.034, (RE)




)

]
Articulo 5: Luminarias
Se ulfizaran el lpo y polencla de lmparas especificedas en e proyecio
El fatwicante deberd ser de reconockla garandla. La feche de febricacion de las luminarias no

serd anlerior en seis meses a le del montaje en cbra. El conlratisla presenfard una
mu=sire & |a direcoion téonica para comprobar ésie dalo, La datos a scbcitar serdn;

- Flujo Hermistanco Suparior Instalado FHSy. - Acreditar

- Rendimiento ce |a luminaia - Acredidar

= Facior ge wilizackn - Acreditar

- Grado de estanqueidad (IF) - Acredilar

- lipo de poralamparas

= lipode malerial
caractensticas Tolometricas (Curvas simiams)

- capacidad de reguiscion de 3 dplca

- resighencia a los agentes almoshénioos.

= lacEdad de instaiacsdn ¥ consenvackn

- psbéSca

- faciidad de reposicion ge lamparas y equipos.

- condiciones de funcionamiento de la Ampara, en especial la lemparatura {refrigeracian,
profecoiin contra el frio o & calor, .}
proteccian a ke iempara y accesonos de la humedad y demas agentes atmosiinicos,

proteccian a la ldmpara del polvo y efécios mecanices.
El fabricante deberd acreditar y garantizar los dabos que s& indican en esta relacidn, para

Io cual ef Confrafista presentard los certificados o informacicn fécnica necesaria,

Bi g juicio de la deccibe fhcnica k3 wformacion presenizda no es sufidenie para
garanfizar el cumplmienio de be parimatros anberiorments descritos, se realizard una presta en
laborabano oficial, sendo [og gasios por cuenta del Confratista.
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Articulo T: Profeccion contra corfocircuitos.

Cada punto o2 Wz llevaré dos catuchos APR de G4, los cuales s& monlardn én
portafusibles seccionables de 204

Articule B: Cajas de empalme y derivacion,

Estariin provislas de fichas de conexién y serdn como minima de un grado de proleccidn
P-548, es deir, con proteccitn conira polva [5), contra proyecciones de agua en lodas direcciones
{#) vy contra una energia de coche de 20 julios (5.

Las entradas y salidas de cablas saran siampre por [a parte inferior oe |a envalvents.,
Articule 0: Brazos murales.

Seran galvanizades, con un peso en cinc no inferior a 0.4Kgme, excepio ks emplesdos
en luminarias tipd "omamental” que responderan a las caracheristicas indicadas an proyectn.

Fesistirin, sin deformacion, una carga que estard en funcitn del peso de la heminaria,
sagin os valores adjunios. Dicha carga se suspendari an @l exiremo donde se colocs [2 keminaria:

Fesodela Carga varical
1 5
2 B
e R S s s, TS
& 11
B R 16
12..... g
... i 4

Los madios de sujecion, ya ssan placss 0 gamas, tambidn serdn galvanizados.
En los casos an que be braros se colequen sobra apoyes ca maders, k3 placa tendra wna

farna L& que se adagte & 15 cunvabura del apoyo.

En los puntos de enirada de ks conductores se colocara una protecciin suplementaria de

material aislanie 3 base de anilios de proleccicn de PV.C



Articuls 10; Bicules y columnas.

Sea cual fuere el soporte de lBs liminaries se ajusiarén a la nomativa vigenta. En
cualquisr caso, lanto od Béculos, las columnas como los brazos resistirdn las solicitaciones
previsias en la ICT-BT-09, aparfade 61 con un coelickents de segundad no inferior a 25
paricularmente teniendo en cuenta la accion del vianta.

ho dabaran parmilir [a entrada de lluvia ni acumulacion de agua de condensacian,

Lae colurmnas y baculos deberan possar una aberirs de acceso para la manipulacin da
sus alamentos de prolecesdn y maniobra, por lo manes 2 0,30m ded suelo, dotado da una pusda o
frampilla con grado de proteccion contra @ preyeccion de agua, que sole s& pueda abrir madsarts
el emplen de (iles espaciales

Cuando por sfuacka o dmansionds, no sa pemmilan la msialacion dz los sementos de
profecrian o maniobra en Ia hase, poUran coiocarsa en 1a parts superior

Las colurnnas v bacuos lievaran en st parte interior y priximo a la puerta da regstro un
fornilia con tuerca para fifar la terrminal de la pica de tiema,

Todo ko antenior, para que los elementos obieto de este aticulo puedan sar aceplados por
iz Direccidn Técnica, deberan estar homologadas v en consecuencia disponer de cerlificada de
corformidad expedide por la Comisitn de Vigilancia, asi como de Cerlificado del Ministerio de
Industria y Enargla, exiremos que &l Condralisla deberd demostrar documenialmenie.

Farz la siuacion de los purlos de liz en las aceras se tendrd en cuenla el Decrels
T2N942, de 5 de mayo, de |z consejeria de la presidencia de la Jums de Andshucia, sobre
aliminacion da barreras amuilectinicas,

En concrate, dobard manienerse en 1odos los itineramos peatonales un ancho libee minimis
de ciento vainte centimedros (120 cm) 2 cuye efscts el cumpimiznto oz 12 distancia de los soportes
al bordikio de saparaciin de acera v calzada ser:

diEn el lercio extenor a i acera si k& anchura libne restanie 85 = 90 om.
blJunio al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre restante es <S0cm

S las medias anferipres fusran invables, poded estudiarse ofra solucidn @l como la
ampliacian lozal de acera pavimenlada, sestitucitn de soportes verlicales por braces muraies, e

Sila anchura de la acera o permite, cumpliendo con las anlerores premisas, b
separacion entre a arista exterior de la columnabéculo v of bordille v i 2ona de aparcamiento o de
rodadura sera de 20om, para evitar cobsionss.

En la memona se especificardn [as caraclansticas de las columnas. Mo obstante, en |as
zonzs donde |a velooidad del rdfico sea elevada, se emploardn preferentements columnas da
pofésiar refarzado con fbra de vidrie, por ofrecer una mayor seguridad para los ocupantes del
vehiculo an case de colision,




Articule 11; Cuadros de maniobra y control.

El Em de maniobra y contnol ird en un amang de poliéster, proteccidn IP-55 segan
UME 20.324 & IK 10 segin UNE-EN 50.102. La puerla de acceso estara comprendida entre 0.3 y
20m da dtura y dispondra de un sistema de clere que permita el acceso exchsivaments al
persona autoizado. Los elemenios da medida estardn situadas en un madulo indepandente.

Aderrds, el cuadro da maniobra y contrel dispondrd de un intermeptor manual que parmita
el acchonamiendo del sislema, Todas y cada una de |as lineas estaran profegidas ndividualmenis,
con core ampipolar, tanta contra sobne intensidades (sohrecangas v coftocircuitos) como contra
cormantes de defecto & fizra, siendo su conaxdn |a indicada en los plancs de proyecio. Las parkes
meddicas del cuadro rdn conectadas aliema.

Todos ks aparalos de cusdio estardn fabricedos por casss de reconocida garantia y
preparados para bensones de servicko no inferior a 500V,

Los fusibles serdn A PR, con bases | apropéadas, de moda que no pusdan ser socasibles
las parles en lensidn, ni sean necesanas hemamentas espaciales para 13 reposicion de los
caruchos. Bl calibre de ks fusitdes sers exaciamente el del proveci.

Los inferruptanes y - conmidadones serdn rotativos ¥ provisios de cublerta siendo las
dimensones de sug pzas de contacho suficientas para que 3 femperstura en ninguna de ellas
puada excedar da 65°C después de funcionar ura hora con su intensidad nominal. Su constrccion
ha de ser fal que permita realizar un nimeo de manichras de aperfura v ciame, oel onden de
10,000, con s carga nomingl a la tensidn de trabajo sin que se produzcan desgasies excasivos
0 averias an oe mismos,

Los contactores estaran probadas a 3,000 manicbras por hora y garantizados para cnco
millones de maniobras, los contactos estarin recublartos de plata. La bobina de tension tendra una
{ension nominal de 400V, con una tolerancia del +10%. Esta tolerancia se entiénde en dos
sentidos: en primer lugar conectaran pedectamente siempre que Iz fensitn varie entre dichos
limites y an segundo lugar no 52 producinan calentamientos excesivis clando |a lansin sa eleve
indefinidamente un 10% sobea 1z naminal, La elevacidn de temparatura de las piezas conducioras
y contacios no padra exceder de 65°C despuds de funcionar una hora con su intensadad nominal
A5 Mismo, en tras Intarupcnes suceshvas, con fres minutos de interdak, de wna comiente con 2
imensidad comespondents 2 la capacidad de muplura y tension igusl a la pominal, no se
observarén. 3rcos prolongados, delerioro en los contactos, o averlas en bos elementos
canstitutivoes del contacior,

Los inlerruplores cHerenciales estardn dimensionados pars la comente de fugs
espacificada en el proyects, pudendo soporta 20,000 meniobras bea la carga naomiral. El tiempa
de respuesla no serd supenar & 3ms. Deberdn estar provisies de botén de presba,

Toda &l resio de pequefio material serd presentado previamente a la Direccién Técnica, la
cual eslimand s sus candiciones san suficientes pam su insteladion.



interruptar astrondmica

Serdn para monaje sobra cardl, IP 20 minimo, Clasa |, de 230v de tansidn nominal,
para una frecuencia de 5080z, poder de nplra minimo de 16[Z)A /250V. Eslarén
preparados para soporiar, sin deformeciones, hasia 45°C, La meserva de macha no serd
inferior & & aflos. Mo se admilisdn interrupiorzs con precision de marcha superior a + - 1sidia 3
20,

Sefan dal tipo asirondmico dgitel, con programacidn por ciudades diarisemanal,
con posibilidad de adefantar o retrasar los tiempos de encendido v apagado; y dispondra de
tapa precintable. Dispondran de condador de horas de encendido pera confrolar &l
mantenimierio de (3 instalacidn, v la posibitdad de programar un inlenalo de vacaciones
para prescindir de las mamiobras en una época deferminada

Salvo que la memaria indique o confrario, se acortardn los tiempos de encendido ¥
de apagado en 30 minutos cada uno, con ol obieta de aprovechar al maxima ka luz solar

Antes de |a puasta an marcha de @ instalacion, se venficard por la Dereccidn Técnica
la correcta programackin del inferrupio:.

Fostaricrmante, quedard bajo |2 responsablidad del Ayto mantener los pardmetros de
encendido/apagado dantro de los mites establecidos, dentro de ka vida itil de |2 instalacidn

Articuls 13: Proteccion de bajantes.
e realzaran en twbo de hiero galvanizado de & Z° |, provisias an su extremo supsfior da

un capuchon de proteccidn de P.V.C., a fin &2 kgrar estanqueidad. Para evitar el rozamiento de los
conductores con [as anstas vivas dal uba se wilizara un aniio de PV.C

La sujecion del fubo & i pared se realizarhd medianie accesorios compuestos por dos
piezas vastago roscado para ampobar y soporte en chapa plastificada de luerca insorporada,
provisio de cierme de segunidad de doble plegada

Articulo 14; Tuberias para canabizaciones sublerrdneas.

Los tubos serdn conformes a o estzblecido en la norma UNE-EN 50.086 24, de los
diamefros especificados en proyecio. con un minimo de @ Bimm

Articulo 15: Cable fiador.

S utilizard exclusivamenta cabie espiral galvanizado reforzade, de composicidn 1x19+0,
de @ Bmm. . en acenn de resistencia 140Kp/mmE, o que equivale a una cama de rolura de

2 B30Kg.




. El Cantratista informaré por escrito a la Direccion Técnica dal nombre del fabricafte y le
“faciltara una mueska En las bobinas deberd figurar el nombre del fabricanie, tipo da Cable y
diametm,

Aticulo 16: Peestas a fiema.

La méxima resistencla de puesta a fiema sera tal, que no e puadan produclr lensiones de
conact mayores de MY en a5 pares metdlicas accesibles de & instalacion,

Cuando las luminaias sean Clase |, se coneclaran & punlo ¢e puesta a berra ded soparts
medanie cable unipolar aslado de tenskin asignada 450750 V. con recubrimienio colar varde -
amnailla y sacckn minima de 2, 5mma, (Cul,

Todas ¥ cada una de las pastes meddlcas acoesibles de los soportes de las luminias
estaran conecladas a tera, salvo aquelas partes metdices que teniendo doble alslamianto e
soan accesibies &l plblico en general.

Las pares meldlicas de los kiosoos, marquesinas, cabiras lelefinicas, paneles de
enuncios ¥ demas elementos de moblkario urbano que eatén B una distancia infarior 2 2m de las
pariis metdlices de la instalacidn de alumbrado extarior y que sean suscoplitles do ser tocadas
simulténeamente se wirdn a la red equipatencial dé tera

El conductor de profeccidn que une cada sopore con el electrodo o con |a red de fiems,
sard de cable unipolar aisiado, de lansidn asignada 450750V, con recubrimiento de coler vende -
amarifia, y secciin minima de 16mm? de cobre.

La puesia a tierra do los sopores se realizara por conexion 8 una red de tierra camin para
todas las lineas que partan del mismo cuadro de prateccian.,

El trabajo datallade en este epigrafe, comprende ia aperiura y cizme gl faso y zanja para
la hinca del eleciodo, asi como la conexidn del ekecirodo,

Ariculo 17: Palometas.

Seran galvanizadas, en angular 80xA0Bmm,, con garras de idénlsoo material. Su longitud
=erd tal gque alcanzando el fendido k& allura necesada en cada Cago, 108 exiemos queden a i
migma harizontal,

S fuasen nocesarios lorapuntas serdn de idéntico materal, pero si b recasario fuesan
vierdos, 5o ulilizard el cable deacrity en & Articulo 15, con los accesodias descrilos an al Aricul
B

Articulo 18 Apoyos,

Los apoyos de hormigen seran ammados vibrados que cumplan la Norma UNE 21,080,
elegidos de entre ko de | tabla siguienie:

Esfuerzo diil {(Ko.| Altura {m.)
160 8.9, 10,11y 13
250 B.5 10,11y 13
4000 8.0 10.11y13
630 8,0, 10,11 ¢ 13
800 8,9, 10,11y 13
1.000 B2 10 11y 13

1.250 8,910, 11y13
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CAPITULG 1, - SUMINISTRO EINSTALACION

SUBCAPITULD 1.1, - DBRA CIVIL

N* Codiga WUd Descripckin Badicidn
L]
1.4 6,007 i3 DEMOLICION OE ACERADD |salara + solarda + firma, hasta 18 cm do espasard G0N
MEDIDS MANUALES [INCLUSO CARGA A CAMION Y TRANIFDRTE DE
ESCOMBROE A VERTEDERD. {Madida la suparfics inicial)

Udds. Larga Ancho Al Paraal Subdaal
Egn|a 2 140 140 200
2,00 2,00
Tasal M1 i 4,00

1.2 O8104T ML CANALIZFACION PARA ALUMBRADD REALIFADA MEDIANTE APERTURA DE
ZAMIAS DE CO40x040 M. , PORFILADD DE LATERALES Y
LIMPIEZA, COMPACTACION DE FONDOSCOLOCACTION DE 1
+HRESERVA TUBDSCORRUGADD DE 63 MM. S0BRE LECHO DE AREMA DE
10 €M CONGUIA DE NYLON, RECUBRIMIENTO COM 20 CM DE ARENA Y
RELLEND POR TOMGADAS SUCLSIVAS CON TICRRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACION INTERCALANDO A& 0.2%5 M. DEL NIVEL SUPERTOR DEL TURD CON
CINTA COLOR AMARILLO PLASTICA COMPACTACION AL 90% P.M., TRANSPO
MTE A VERTEDERD; (Medida la longitud sjecutada),

Lids., Lﬂ'ﬂﬂ Ancho Al Parcisl Sabbetal
2 1,00 7,00
200 210
Total ML _..- 2,00
1.3 02422 M1 CARGA DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA FXCAVACION REALIZADA CON
MEDIOS MECANICOS ¥ TRANSPORTE CON CAMION BASCULANTE A VERTEDERD,
{Medido en parfil espasjada)
Ligs, Largo Ancha Ao Parcial  Subiokal
F] 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 2,00
Total M3 ,....1 2,00
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CAPITULO 1. - SUMINISTRO E INSTALACION

SUBCAPITULD 1.1, - OBRA CRVIL

M Codige  Ud Deseripeion Medicidn

1.4 A, MZ SOLERA DE HORMIGOMN EM MAZA HMX ¥ | &M DE ESPESOR, EM UMA
SUPERFICIE IMFERIOR A 10 M2, EJECUTADA SOBRE FIRME ESTABILIZADO ¥
CONSOLIDADD COMPRENDIENDD La PP, DE JUNTAS, (Madida La suparficie

ajecutada)
Uz Larga Areho Alio Farcial Subgatal
i Lag 1,00 &0
2,00 200
Total MIT ...t 250
1.5 08312 M2 THATAMIENTO ESUFERFICIAL DEL HORMIGOW MEDIANTE PROCEDIMIENTOS
MAMUALES &4 ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA COMNSISTENTE EN:
FRATASADO, RAYADO CON CEPRLO, ETC. (Madida la supedicie terminadal.
U% L.I:EI:I Ancha Al Parcial Sublalsl
F| 1,00 1400 2,0
200 2,1
Total M2 .. 2,00
1.8 I ME SOLADD CON BALDOSAS HIDRAULKCAS DE FORMATO ¥ COLOR A ELEGIR POR

L& DIRECCION FACULTATIVA, RECIBIDAS COM MORTERO DE CEMENTD M-40
{1261, INCLUSO NIVELADD COM CAPA DE AREMA DE 7 CM DE ESPESOR MEDIO,
FORMACION DE JUNTAS, EWLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO,
RECRECIDD DE ARQUETAS, ADAFTACION DE MARCOSE Y TAPAS DE
ARCUETAE EMIETENTES. CONSTRUIDD SEGUN NTEMRSE-T. (Medida la supsrficla

ejecutada)
Udds. Large Ancha A0 Paris Siibbodal
2 L 1,00 1,00
2,00 Fl
Tatal M2 ... 1,00
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CAPITULD B, -UMINISTRO E INSTALACION

SURCAPITULD 1,2 - INSTALACION DE ALUMBRADD

MW"

Ud Descripcldn Medicicon

FR|

Sl

051 Bl

]

Ud DESMOMTAJIE DF LUMMNARIA EXISTENTE ¥ MONT AJE DE PROYECTOR DE GRADD
OE EFICACH MINIMD DE FUNCIONABIENTO = 50%, CON FLUJO LUMINOS0 DE LA
LUMMARIAS DE 62300 LM, CON POTENCEA DE 400 W, RENDIMIENTO LUNNIGO MAYDR
OE 1SGLMAN ¥ CON : SCT 4504 K, ORI =70, EL PROYECTOR ESTARA GOTADD DE
EQUPCG ELECTRONICD REGULABLEFROGRAMABLE DE FLUJO CONSTANTE, CON
MARCADD GE.ﬂAHA:H'I‘lA DE & ANDE DE FUNCIONANIENTO & TEMPERATURA
AMBIENTE MINIMA DE 35 “C, INCLUSO CONFIGURAGION-PROGRAMACIIN PARA
FUNRCIONALIDAD REGULACION AUTANOMA INTEGRADA, DE CURVA NIVEL DE FLUJOP
PERIDDO DE TIENPD A ESPECIFICAR POR LA DERECCION FACULTATIVE ¥ FRUEBAS
HECESARIAS, INSTALACION DE CAJA DE E'EIHEF.I{'JM DERIVACION ¥ PROTECCION
COMSTRUIDG EN POLIESTER REFORZIADD CON FIBRA DE VIDRID, PROVISTA DE DOS
BASES APTAS PARA CARTUCHOE FUSIELES DE HASTA 25 A TAMARO 10 X 18 SO
SEIS BORNES DE CONEXION COM ENTRADA PARA CABLE DE HASTA 35 MA2
[CLAVED REF. 14882 O SIMILAR).Y PIEZA MONTAJE PROYECTOR & ESTRUCTURA
EXISTENTE UBICADS EN FOSTE OE CELDSIA DE 25 METROS OF ALTURA ACCESHBLE
& TRAVES DE ESCALERA DE EEGURIDAD ¥ TRANSITABLE.

s, Larga Ancho MmO Parcal

35 36,00

4, H:

Ll @5 1e0M

Total UD ...t

MONTALE DE PROYECTOR DE GRADD DE EFICACK MINIMG DE FUNCIORARIENTO =

9%, CON FLUJO LUMINOSO DE LAS LUMINARIAS DE 623040 LM, CON POTENCIA DE 400

W REHNDIMEHNTDO LUHjHEﬂ- MAYOR DE 150LMW Y COM ¢ CCT 4000 B, CRI =7 EL
PROYECTOR E3TARA DOTADD DF EQUWPG ELECTROMICO REGLILABLES

PROGRAMABLE DE FLUJO CONSTANTE, CON MARCADD CE, GARANTIA DE 5 ANOS DE

FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA DE 35 °C, INCLUSO

CONFIGURACIGN-PROGRAMACION PARA FUHCIONALIDAD REGULACION AUTOMOMA

INTEGRAD&, DE CURWVA NIWEL DE FLUINOIFERIQODD DE TIEMPO & ESPECIFICAR POR
LA MRECCION FACULTATIVA Y PRUEBAS NECERARIAS, INSTALACION DE CAJA DE
CONEXION, DERIVACION ¥ PROTECCION CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, PROVISTA DE DOBS BASES APTAS PARA CARTUCHOE
FUSIBLES OF HASTA 25 A TAMARD 10 X 38 CON SEIS BORNES DE CONEXION CON
ENTRADA FARA CAHLE DE HASTA 25 MMZ

{CLAYED REF, 146312 O SIMILAR),Y PIEZA MONTAJE PROYECTOR A EETRUCTLURA
EXISTENTE UBRCADA PERFIL DE ACERO & 12 METROE DE ALTURA EN GRADA
EXSTENTE.

Lits, Larga Anchio kD Parcial Subitatal
2.00 1,00
20 2,00
Total UD w...i 2,00

Pagira 1



CAPTULO Y. - SUMINISTRO E INSTALACION

SUBCARTTULED 1,2, - MSTALACION DE ALUNBRADO

Codign

Z3DEITTM

Ud Descripcion

Ud=B0PORTE METALECO TRONCOCOMICO, TIPO COLUMMA DE 12 M DE ALTURA,

Madicidn

COMETRUIDD EW CHAPA DE ACCRO DE 1 MM GALVANIZADD EN CALENTE
FOR IMMERSION, COW PUBRTA SOLDADA LUNA VEZ FIMALIZADS LA
INSTALACION, MODELC AW-10, DIAMETRO MEMNOR {EN EXTRERD
SUPERIOR) &0 MM, INCLUIDD CASQUILLD SO0 EM MM, COMPLETD ¥
BINTADO DE HUMERACION, PLUESTO CIBRA, INCLUYERDO LKA
LUBiMARIA CON LAE SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUMIMARIA

FROYECTOR OE GRADC DE EFICACES MINIMO DE FUMCIONAMIENTO = 80%, GO
FLLLIG LIMINDS0 DE LAS LUMINARIAS DE 2300 LM, COMN POTENCIA DE 400W
REMOIMIENTC LUMBMICO MAYOR DE 150LMA Y COM - COT 4000 KGRI =70

ESTARA DOTADD DE EQUIPD ELECTRONICO REGULABLE!

PROGRAMABDLE ©DE FLUJD CONSTANTECON MARCADD OF,
GARAMTIA DE & ANOS OE  FUNCIONAMENTD b TEMPERATLURA

[FTITETEY GE 1] W IHCLUSO
FROGRAMACION Y PRUEBAS WNECESARIAS |, INCLUEO

MOMTAJE EM LA COLUMNA ¥ ELEMENTOS DE FUACIAOMSDE ACERQD

CINCADD, COM CAJADE DERWVACION ¥ REGISTRC, AISLANTE,ESTAMCA Y
Vacia DE DMEMSIONES 200 X 230 MM ¥ CAJA DE CONEXION Y

PROTECCION CONSTRUIDA EM POLIESTER REFORZADD CON FIBRA DE
WIDRID, PFROVESTA DE DOS BASES AFTAS PARA CARTUCHOS FUSISLESE DE
HASTA 25 A TAMANO 10 X 3 CON SEIS BORNES DE COMENON COM

ENTRADA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2 (CLAVED REF, 148812),
CAHLE [NTERIOR DE COLUMMNA PARA CONEXKON DE ©CAJA COM
LUMINARIA DE COBRE DE 3¥25 MMI,  INCLUSO COLOCACION,
CONELION ¥ AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRLUIDA SEGLM
HORMAS DE ODROENANZA MUMICIPAL, SEBT ¥ E MOICACHINES DEL

SERVICH DE AP,

Lids, L g Anshn Al Farcial

g ksl

2 1.0
1.04

2400

A

QEATD

Totad UD ,__;

Ud ARGQUETA REGISTRABLE DE 40X40 CM, (INTERI®) REALLZADA CON SOLERS DE
GRAVA AFISONADA DE 15 CM, DE ESP, PAREDES DE FABDRICA DE LAD. TAM
OROMNARIO TOMADO CON MORTERD OFE CMTO, -8 EN LABDR DE CITARA,
HORMIGON HM25. ENM CIMEMTACION ¥ 20 CM. EN FORMACION DEL BROCAL
SALEDAS COM TUBD CORRUGADD SMECESIDADES ¥ PARA ACOMETIDA A
FUNDACHIN DEL PUNTO LUMINOSO, ENFOSCADD FRATASADD FING POR B
INTERFOR CON EL MISNO MORTERD, CON UMA FROFUNDIDAD LIERE DE &0 SR,
ACABADD CON CERCO Y TAPA DE HERRO FUNDIDO NOD, MUNICIPAL, INCLUED

a0

CEGADD COW AREWA RECUBRIMENTO ARCOUETA EXTERIDRMENTE COM

FO RN GO N HM-20 CON CAPA DE 10 CM.Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOARANTES HWEATEGERSD, Medida la unidad forminada
Uds Larpn Bnchin &l Parcial

Subinal

z 2.00
2,00

200

2.5

5. 115N

Tatal UD ...

3,00

Ud TOMMA DE TIERRA INSTALADA, FORMADA POR PICA VERTICAL DE ACERD COM

RECUBRIMIENTD DE COBRE DE ESPESOR MINIMO DE 300 MICROMETROS,
DAMETRO DE 14 MM ¥ LONGITUD DE 2 M TIPO UNESA, INCLUIDD LINEA DE
EMLACE DE 15 MM" EN COBRE AISLADO COMO MIBIND, UNION AL ELECTRODO
MEDIANTE SOLDADURA CADMELL % COMEXION A SOPORTE O CUADRGO DE
ALUMERADD PUBLICO, INGLUSO HINCAS: INSTALADA SEGUM REBT, Y
COMPANLL SUMIMISTRADORA MEDIDS LA UNIDAD TERMINADA,

Lids, Large AnEiG #Alla Parcal

Sulbiotal

] 2.00

21010

2,00

Tawl U ..

00
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CAPITULD 1. - SUMINISTRO E INSTALACION 4_

L

SUBCAPITULD 1,2, - MSTALACION DE ALUMBRADD

N Cédigo Ud Descripcidn Madicion

L6 D148 Mi COMDUCTOR DE COBRE DE 1%6 MMZ EM CANALIZACION DE ALUMBRADO
PUBLICO TOTALMENTE INSTALADD, INGLUFYENDO LA PARTE PROPORCICNAL DE
DESPUNTES, RODILLOS DE TENMDS, OTILES ¥ MEDIOS AUXKIARES, A3l como
CORTE DEL TRAMO, PREPARACION DE PUNTAS, CORTE ¥ CONEXONADO.
MEDIDD LINEALMENTE ENTRE PUNTOS SOBRE PLAND.

[ILES I.:lrE!:l Ancihn b Parcial Subibeesl
3 2,00 6,0
6,00 1K
Total ML ._..: 6,00
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CAP[TULD 2.- OTRAS INSTALACIONES ¥ SISTEMA DE CONTROL

SUBCAPITULD 2.1, - GESTION DE RESIDUDS

N® Cddige Ud Descripcidn Madicitn
31 01081 M2 DE TRATAMIENTO DE RCDS MIXTOS EN VERTEDEROWPLANTA DE RECICLAJE
SEGQUN L&, ORDENANTA DE LIMPEEZA, PUBLICA ¥ RESDUOSE
URBANDE |, PREVIA ACREDITACEON DE ENTREGA AL GESTDR DE
RESIDUGS. MEDIDD EL WVOLUMEN INICIAL
Lids. Langa Ancho Alto  Parcisl  Subtotal
1 500 500
5.0
Total M3 ....: 5,00
3.2 02044

Mi DE TRATAMIENTD DE TERAAS PROCEDENTES DE

LA EXCAVACION EMN
VERTEDERMWPLANTA DE RECICLAJE, SEGUN LA ORDEMANZA DE LEMPIETA

FUBLICA 7 RESIDUCS URBANOS ;| PFREVIA 2 AGCRENTAGHIN DE ENTREGA
AL GESTOR DE RESIDUOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.

Lids.

Larga Ancha __Alta  Parcial  Sulkctal
1 100,00 .40 0,30 12400 o
100 14,0640

Total M3 ...z 12,00
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CAPITULD 2.- OTRAS INSTALACIOMNES ¥ SISTEMA DE CONTROL

SUBCAMTULD 2.3 - SESURIDAD ¥ EALUD.

®

4.1, SENALIEACION
1.1 1.000 Ud SUMINISTRO ¥ COLOSACKIN DE COND DE BALIZAMIENTO REFLECSTANTE DE

0508, DE ACLUERDO CONM LAS ESPECIFICACIONES ¥ MODELOS DEL MOP,
VALORADC EN FUNCION DEL MUMERD OPTIMIG DE UTILIZACIONES

Liis. Langa Aruzhio A Parcial Subiaial
it 20100
20,00 20,00
Total UD .. 20,30
4,42 3.043 M| CINTA DO SENALIZACION BICOLOR AOJOMLANMCO NORMALEZADA, SOBRE

SOPORTE METALICD DE 1.20 M, INCLUSD COLOCACION ¥ DESMONTAJE DE
ACUERDO COM LAS ESPECIFICACIDNES ¥ MODELDS DEL MOPLUL VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERQ OFTIID DE UTILIZAGIONES, MEDIDA LA LONGITUD

EJECUTADA,
Ude L-eru Ancho St Poroal Subtaial
1.000 1, 000,00
1,000,100 13000
Total ML ... 1,000,
413 H.AT7 Ud SEMAL DE SEGURIDAD METALICA COM SOPORTE METALICO INCLUSO

COLOCACION ¥ PP. DE DESMONTAJE | VALORADA EN FUMCION DEL NUMERD
OFTING DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UMIDAD EJECUTADA.

Udg Lar“u Arid Al Parcinsd Gubbarial
E &0
.0 Ll
Totad UD ... 8,040
d.2- PROTECCHIWES COLECTTIVAL
L34 H.A82 Ud EXTINTOR MANUAL DE AF.P.G DE POLVO SECO POLIYALENTE O ARCE DEE

KG, COLOCADD BOBRE SOPORTE FHADD & PARAMENTD WVERTHGAL,
MANCMETRD COMPROBABLE, MANGUERA Y BOQUILLA CON DIPUSOR,
INELUSO P.P. DE PEQUEND MATERIAL ¥ DESMONTAJE. VALORADD EN FUNCION
DEL HUMERD CPTIMO DE UTILIZACIOMES. MEDIDA L& UNIDAD INSTALADA.

Uds. Larga Ancho Mo Parcel  Subiel
1 100
1,00 1,0
Totad UD ... 1,00
ALT 11420 M VALLA METALICA PROLONGABLE PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA

POR ELEMEMTOS AUTONOMOS MORMALIZADOS DE 250 M, ¥ 1.00 M, MCLUED
MONTAJE ¥ DESMONTAJE DE LOZ MISMOS VALORADA EN FUMCIDN DEL
HUMERQ OFTIMD DE UTILIZACIONES, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Uds. Lamga Andho Adbo Parcal Exmbaial
40 ETIETH
40,00 A0
Todal ML ... &0,
.23 MAX M WALLA METALIECA PARA ACOTAMIFHTO DBE ESPAZIOS FORMADA BOR

ELEMENTOS AUTONOMOS DE 2.00 M, DE ALTURA, COMPUESTA POR PANELES
PREFABRICADOS RIGIDOS DE MALLA METALICA GALVANIZADAL, PP DE
S0FPORTE DE HORMIGON O ESTABILEZADORES PP, DE ACCESORIOE DE
FLIACION ¥ RORTOMN, IKCLUSO MONTAIE % DESMONTAIE DE LOS MISHEOS,
VALORADA EN FUNCION DEL HUMERD DPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA L&

LONGITUD EJECUTADA.
Ugs Largs Anche Al Parcal  Subtatal
T5 10,00
10,00 10,00
Totl ML .. 10,00
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CAPITULO 2.- OTRAS INSTALACIONES ¥ SISTEMA DE CONTROL

SUBCAPITULD 22, . SEGURIDAD ¥ SALUD.

N* Cddign Ud Descripeién
Medizicn

4.24 M.42F Ud PLATAFORMA FORMADA POR TABLOMES ¥ TABLAS DE MADERA CON P.P. DE
RASTRELEE TRANSVERSALES, DE DIMEMSIONES MAXIMAS 3000180 M,
INCLUSED COLOCACION, FIIACIONES Y ANCLAJES PARA 54U ADECUADRA
EETABILIDAD. VALORADD EM FUNCIOM DEL MHUMERO OPTIAG DE
UTILIZACIOHES. MEMDA LA UNIDAD EJECUTADA.

uds. Lango pniche Alle  Parcial  Subtoial
2 200
2,00 200
Total UD .- 2.80
#2585 .14 Mi MALLA DE SCMALIZACION DE POLIETILEND DE ALTA DENSIDAD CON

TRATAMENTO ULTRAVIOLETA, DE 1.00 M. DE ALTURA EN COLOR MARAMIA
NORMALZFADA, SO0BRE SO0OPORTE METALICO, MWCLUSD COLOCACIONM Y
DESMOMTAJE, DE ACUERDO CON LAE ESPECIFICACIONES ¥ MODELDS DEL
MOPU, VALORADA EN FUNCION DEL MUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA Lo LOWGITUD EJECUTA D,

Lids Largn Arvcha A0 Parcial __ Subwalal
250 25{L00
|OL0 28000
Total ML ... 260,30
4.3 PROTECCIONES INDIVIDUAL ES
431 1.203 Ud AMORTIGUADCR DE RUIDO FABRICADD CON CASQUETES AJUSTABLES DE

ALMOHADILLAS RECAMBIABLES. VALORADD EN FUNCION DEL NUMERD OF TG
DE UTILIZACMDHNES. MEDIDA LA UMNIDAD BN ORAA,

Lids, Largo &ncha A Parcial Subtatal
2 400
2,00 200
Tatal UD .0 1,00
432 N.206 Ud GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO,

FPANTALLA INTERIDERE AMTICHOOQUE ¥ CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS
PANTALLAS PARA TRAEAJOS CON RIESG0S DE INPACTDS EN OJ08, VALORADA
EN FUNCIIN DEL NUMERD OFTIMD DE UTILIZACIONESMEDIDA LA UMIDAD EM

OERA
Lids, Larga Archa Ata Parcal Subtaial
2 200
200 2.5
Taotal UD ... 2,00
#.33 11.112 Ud MABCARILLA RESFIRATORIA CON DO VALVIILAS, FABRICADA EH MATERLAL

IMALERGICO ¥ ATONICD, CON FILTROS INTERCAMEBIABLES PARA POLWVD,
vaLORADA EN FUNCION DEL NUMERD OPTIMO DE UTILIZACKONES. MEDKDA LA
UNIDAD EN DB&A

Uds L e Archin Al Famcisl Subtalal
=4 2,00
.00 b 13
Total UD .=z .90
434 21.H8 Ud PANTALLA OF SOLDADURA ELECTRICA DE CABEFA, MIRILLA ABATIELE

RESISTENTE A LA PERFORACION ¥ PEMETRACION POR OBRIETO CAMDEWNTE,
ANTHHFLAMADLEVALORADA EN FUNGION DOL HUMCRO OPTIMG  DE
UTILIZACIOMES MEDIDA LA UNIDAD EN ORRA.

Lhiz Langa Ancha Al Parclal Subiolal
1 1.6
106 1,00
Towl UD 1,00
4.35 I1.124 Ud CASCO DE SEGURIDAD COM ARMES DE ADAPTACION, CERTIFICADD, MEDIDA LA
UHIDAD EN QBRA,
s, Largo Anoho Al Farcial Siloded

Péigina @




CAPITULD 2- OTRAS INSTALACIONES ¥ SISTEMA DE CONTROL

SUBCAPITULD 2.2 - SEGURIDAD ¥ SALUD.

N° Coédigo Ud Descripcidn !
Madician
& &00
600 8,00
Total UD ,_.: 6,00
4.3.6 21.230 Ud PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA ¥ DESCARGA DE MATERIALES
ABRASNDA FARRICADD ENM NITRILODMVIFILO CON REFUERZO EN DEDDS
PULGARES. MEDIOA LA UNIDAD EN OSRA,
Lids, Largo Aricho Alle Parcial  Sublotal
& )
£00 &,00
- o N Total UD ..t .00
437 M. 253 Ud PAR DE CUANTEES DE MROTECCION EM TRABAIDS DE SE0LDADURA FABRICADLD
EN SERRAJE CON MANGA DE 12 CM.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO
OFTING DE UTILIZACIONES, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
L Lafgi Aicha Aa Parcial  Subtatal
1 1.00
1,00 1.00
Total UD _, - 1,80
4.3E ¥.3%4 Ud PAR OE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BA A TEMSION, HASTA 50040
V.. FABRICADO CON MATERIAL DSELECTRICO. VALORADO EM FUNCION DEL
NUMERD OFTIMO DE UTILIZACKINES, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA,
Uda. Larga Ancha iba Pascial  Subbatal
4 400
4,00 4,00
Total UD ... 4,00
438 7.344 kd PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADAS EN
SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR ¥ ANTIALERGICA, PUNTERA DE
ACERD CON MEVESTIMIENTO ¥ PIS0 HESISTENTE & LA ARRASION VALORAEDD
EN FUNCION DEL NUMERS OPTIMG DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA
Uda. Larga Ancho Alta Parcal  Subbaial
4 a0
400 4.00
Tatal UD ... &0
310 29,249 Ud PAR DE DOTAS OC SEGURIDAD CONTRA RIESGOS ELECTRICOS, FABRICADAS
EN SERRAIE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR ¥ ANTIALERGICA VALORADO
EM FUNCION DEL NUMERD OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EN
OERA.
Ues Largo Ancho Aita Parcal  Subbolal
4 & 00
400 Wi |
Tatal UD ..o 4,10
311 21380 Ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FARRICADD CON POLIESTER,
ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENGIA SUPERIOR A 115 KGMMZ,
HEBILLAS CON MORDIENTE DE ACERO ESTAMPADO, CUERDA DE AMARKE DE
ALTA TENACIDAD ¥ 1.00 DE LONGITUD FABRICADA EN NYLON ¥ MOSGUETON DE
CIERRE.VALORADD EN FUNCION DEL NUMEROD OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
L, Largm mcha AFa Parcial Subdntal
2 200
200 200
Total UD ..._.: 2.60
4942 21284 Ud CIHTURCH DE SEGURIDAD ANTIVIBRATGRID PARA PROTECCION DE LOS

RINONES.VALORADD EN FUMCHIN DEL MUMERD OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA,

Lids, Largo Ancha AHo Farcial Subiotal

Paging O



CAPITULO 2.- OTRAS INSTALACIONES ¥ SISTEMA DE CONTROL

SURCAPITULD 2.2 . SEGURIDAD ¥ SALUD,

[ -

N"  Cddige Ud Descripoidn

Madieion
2 200
200 200
o Totsl UD. ¢ 2,06

4.3.93 31.257 Ud MANDIL PARA TRABAMNDS DE S0LDADURA, FABRICADO ENM CUERO COM

SUJECCION A& CUELLD ¥ CINTURA A& TRAVES CE CORREAVALORADD EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIOMES, MEDMDA LA WMIDAD EN

OBERA,
Lids. Largo anchio Al Parcial Suolotal
1 1 0
10Ky 1,00
Todal UD ... 1,00
4344 21.262 Ud Falh ELASTICA LLMMBAR DE PROTECCION DE 530OBREESFUERIOS VALORADD
EN FUNCHIN DEL NUMERD OPTIMO OE UTILIZACIONES, MEDIOA LA UNMIDAD EN
OERA,
g, Laga Aancho L[5 Fargial Suiioial
2 200
20K 2,00
Total UD ... .00
4315 21.263 Ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE CONFECCIOMWADD COM TEJMDO
FLUDRESCENTE ¥ TiRAS DE TELA REFLECTANTEVALORADO EN FUNCHIN DEL
HUMERC OPTIMO DE UTILEZACIONES. PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL.
MEDEDA LA UNIDAD EN OBRA.
Lids. Langn el Al Pareial Sulnlolsl
& &K
G0 &,00
Total UD ...} 8,00
43168 21.265 Ud MONO DE TRABAM DE UNA PFIEZA DE POLEETER-ALGODOH,. CERTIFICADD,
VALORADD EN FUNCION DEL HUMERD OPFTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
L= LﬂIEEI Ancho allo Parcial Sebiotad
a8 0
&00 a,00
Todal UD ...l 6,00
4.4« EQLIPAMENTOS
d41 31350 Ud BOTHYUIN REGLAMENTARIO KNSTALADD EN ORRA IRCLUSS PP OGE
REPOSICION DE MATERIAL SANITARID, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Lkds, Large Ancho Ak Parcial Subhotal
1 10
108 1,00
Toitad UD ... 1,00
45 FLAN SEGURITAD ¥ SALLD
£.5.1 21 268= N ELaBCEACION O PLAN OF SEGEURIDAD ¥ SALUD FOR TECNICS DF PREEVENLEIN
PROSTO O POR, SERVICIO PREVENCION ATENC,
Lidz, Larga Anchin Al Parcial Sublots
1 1,00
1,00 1,00
Totsl D ... 1,00
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CAPITULD 1. - SUMINISTRO E INSTALAGION

BUBCAPTULD 4.4, - OBRA CIVIL

Coid

117

02133

o.Hi0S

LH312

09330

ud

ma

mi

™=

md

mi

ml

Diesr i

DEMOLICEN DE ALERADD [eolerd & soleriy < frme, st 35 cm
@ Fpimior | COM BMEDIDS BUSNUALES IRCLLISD CASGA A
CAMIOM ¥ TRARSPOETE OF

ESCOMERS & VERTECEROL |hbednda L3 upeTicii wdcial)

CANKLEACDN PARS S1LUBRADH] AEALZALE S (TN TE
APEATURA DEZAMIAS DF LA0NLAD AL, |, PERFILADGG DE
LATERALES YLIMPIERS, COPPACTADOM QF

FLIRGILD), COLOACIIN OF LEAETFRYA TUNCROCH RLIGADC DE 61
WARA. SOEET LECHONE AEFNA DF

1R CON GLEA D WFLOK, RECLINESENTO CON 10006 OF
ARENAYRELLEMD POR TORG AR SLEDUHWAS CON TIEARAS
PECILEDENTES QF LAFRCAWARDEIN INTERCALANDEY A G 25 M. DEL
IENEL BIPERICR DL TLRO: DOl

CRTE COLOR AMSFILLT FLASTICA COMPACTACION AL 9%
P, TRANSPORTE & VERTEDERD, (Mdida 13 ke ginuad & eunidal

CRIGA DE TIERAAS PROCECENTES DE LA ENCANACICE
EEALIFADA 0N MEMEOS MECAMCOL ¥ TRANSPDRTE CON
CAWMON BasTULAKTL 8§ WEATEDERS, |Medido ae perfil
saponjado)

SOLERA DE HORMIGON ER MRS5S MMZ0 ¥ 5 O OF
ESPESOR, El UNA SLPERFICIE INFEROMC & S0RAD,
EIECUTADA SOSRE FIRRE ESTARILITAD ¥ CONSALIDADG
CCMAPFERN CIE M LA PP OF JLINTAS, [Medels i spefice
#lecutada)

THATARRENICE SIAPENFERR] DEL HOHMIGDN MECWNTE
FROCFOMAENTIS MANURMES L  EUEGE POR LA DrREDTION
FACULTATIA COMSETENTE EN! FRATASADD, REFADD COM
CEMLLA, ETC. [Modda |1 susarkcie tanmaradad

AL CON BALOOSES MORALRTAS DE FORMATD ¥
CIHOR @& ELEGIN FOA LA DoRCOTNON FACULTATIVA,
FEDSDAT. CON MORTERD OF CEMEKTD MG 151
IMCLUGED MIVELADD CON CAPA DE ARERA DE 2 Ord CE ESPESOA
MDD, FOARARTION DE AINTAS ¥ REMATES DOE ALEOROLIES.
ENMLECHALND ¥ LIWIPIEDS DEL FAVEEN 1O, ALCHEDODD  OF
ARTLIET AL, ADAFTACIDN OF PAARCCHE ¥ TARAS DE ARCILETAS
EXETERTES. COMSTRLBOD SEGUMN MTE/RIE-1. (Medidala
soperfise secutad b

100

2,00

oo

2,00

TOTAL SURCAPITULG 1.1 ¢

LT

150

.80

50,00

1118

£10K]

41,58

1REER




CAPITULD 1. - SUMINISTRO E INSTALACION
SUBCAPITULD 1.2, - INSTALAGHON DE ALUMBRADD

Codigs  Ud  Descrigeion Mediztin Provio

051600

e 1an

Ld

g

gt

Lid CESIADINTALE DE LUMIKASIE EXSSTERTE ¥ REINTAIE OE 3E,00 JR1,20
PRCFECTON OF GRADGOE EFeCacta, bin 0 OF

FLINCIORN ARIERTE > 508, S0M 1L LLIBIREYS D DF LAL
LRI DHE B 2300 LI, DOM SOTEN CUb DE 400 W,
RERDUSHENTO LUBAMICO BARYCOADE 15008 A ¥ SO COT 4000
K, CRE =M, L PROVECTOR T3TARL DOTARD 0T

EOUIRD ELECTROMICD FESULABLF/2ROGRAMABLE DE FLLOO
CORSTANTE, COMMSRIADN CE, GARANTIA DE 5 ARDS DE
FURCIOMAMITNT & TIRPTRATLIRAARSMERNTE BINIRA TE 15
B, IMCLLISD COMFIGLIRACI LN PGS MACII N P ARA
FURCEONALIDAD BESULACION AUTORNOMA INTESRADA,
CLIE'S NIVEL DE FLLUOSERKDTO GE TIEMPO & ESPEORICAS: POR
L MAECCHRIM FACLLTATIA ¥ FALIERASKECESARISE,
IRTRLALIN B8 Cain OF CONEXOR, DERWRCIN ¥
PROTECCROMCOMSIALIA BN POLIESTE A BS FORIADS COM FIRRA
[ VWORKD, PROVISTA OF DOS805ES APTAS PARACARTIHHO
FUSIBLES DE HASTA 25 & TAKARD 40 ¥ 38 CONSEIS BOSMES DE
COREXICE COM ENTRADA PARACABLE DE HASTS 15

M [CLAVED NEF, B85S/ T O IMILAK].Y PIELS MONTAIE
RAGYELCTTI A EETRUCTURA

ENSSTENTE LHICADA EN POSTE DE CELODS A OE 25 METROS DE
ALTURA ACTESIBLES TRAVES DE ESCAUERA [ SEGLIRDADR Y
TRAMSITABLE

MONTE DE FROVECTOR DF SRADD DE EFICACIS MINIRSO 0F 3,00 156D
FURCIOR AMIERTT 2500, COM FLURD LUSINOSD DE LAS
LLIMARIAS DE BE300 LMW, (08 FOTEN IR DE 007,
FEHEIRAERTES LLIRAIMEC 0 BARYOR BE 158LAAMM ¥ 08 - CCT
SO0 K, O = ik, ELPCYECTOR ESTARA DOTAD0 0F BOERD
FLECTROMICT BEGULARLE FROGRARARLE [E FLLID
CORSTANTE, COM MARCADD CE GARKNTIA DE 5 AFDS OF
FUNCIONMAMIERTD A TEWFTRATURS ARMBICHTE MINSA DL 35
&, IMCLLIEOOORFSUR AT PROGA ARRECVIN FARY
PUBCIONALDAD REGLUACKIN AUTCHORMA INTEGRADA, OE
CLIEWA MIVEL OF FLUIO P 0 B TIDPO A ETPECE LR
POIRLA DIRECCION FACKILTATING ¥ PRULAAS NECESAAIAS,
IMETALACIN [ CRIK DE COMEXHIR, DEBRACIAN ¥
PAOTECCKIN COMSTRLIDIA EN FOLIESTER REFORTADOCON FEAA
OF VG, MACHNETS DF DOS Be5E5 ARTAS PARA
CARTUMHOSPLSIHLES B1F HAATA 25 & TAMARD 20 X 8 OO0 05
BOARLS OF CORCREIN COMDNTRADS PARA CANIT D HASTA ZS
PAKKT [CLANED REF. | £62/F 0 SIILAE] ¥ FIETE RIOSTAIE
FROYECTOR & ESTRUCTURAERISTENTE

28126,44

=310



CAPITULO 1. - SUMINISTRO E INSTALACION
SUBCAFITULD 1.2 - INSTALACION DE ALUMBRADD

L Ud  Descrigoion

ftadicidn

oo

tmparte

5277 U UseS0RORTE RETALBCE TRONCOCOMNID, TPOCOLUMES DE 11
W OIE ALTLIRA, CONGTRAND [P CHAFA DE ACERD DE 3 Mid
GRS ANIZ &I EN CALIENTE FOR SMERSICIN, COW PLERTA
SOLDADA LMA VEZ FINALTADS LA
INGTALACION, MODELD & M. 10, DUSNE TR MENGR [ER
EXTHE R € SLIFERIING B0 RaTIA, | RCLLI Do £ SOILILLCS S50 BRI,
COPRETTENY PINTARD D8 RLIMERERON, FUESTO £N OHRA
IR LLIVE WD LA (LI NARLA (0N LAY SKSUENTES
CARLTTERGEICAS: LLINIRARNA PROFECTORN DI GRARD OF
EFICACTA RAIKIEAD DE FLENCIDRASA ILNTO = 900, COMPLLSD
LLRAINOSCTOE DAS LUIMINKRERS [F 67300 LM, CON POTENCIS TF
A0 W, RERTIE N TE LUMANICE MATOR OF 15ILMOW ¥ CON:
COT A K, C =)

TSTARA DOTADD I EORNPOM DUECTAEMICD REGULABLES
FETIGREMARLE [F FLUIO OF 5 A0S DECORSTANTE, CO8
FLIMCI O ARIENTO MARCADD CF. GARAMTIA & TEMPERATLIRA
BATMIRA, [ 35 82, INCLUSO PROGRAMACICIN ¥ PRLILDAL

P O AR |, |RELAUIDCH MTENTAIT [H LA COLURWPA ¥
FLEMERITOS OF FILACIAM0E ACERD CIRCADD, COM CAL DE
DEAVACION ¥ EEGETRI, AGLANTE ESTANCA ¥ VALK DF
DHMEMGIONES 300 X 200 bR ¥ CAL4 DE SONEXEIN ¥
FROTECCKIN COMSTRLULIA EN FOLIESTE R AEFONEADC CON
FIFLA CE VIDAID, PRIOVETA O D05 BASE S APTAS FARA,
CAITLICHOS FLGIBLES DE HASTA 5 A TAMARO 10X 38 CONSEIS
BOARES OFCONCREN OO ENTRADA PARA CABLE OE HASTA 25
AN [CLANED REF, 1468/ T CABLE INTESIOA DE COLLBING
PARA DOMENCA DF CALR COM LLIMINARLA DE COSRE BE X1
R, OISO COMDICACION, DO v AWLHBAS L
AUEAR I ERRA; COMSTALIDA SEOLIN MORWAS DE ONDINANTA
BAURKIPAL, BEAT ¥ [ INCOCACHONES DELSERSICT] DE AF,

05 LAS Ud  TOMA GE TIEFAS INSTALSDA. FORKMEDA POFR PICE
WERTICAL DE  ACE®O COM RECUBRIRIENTOD OF COBSE OE
ESPESOR R MIMD DE 350 WECRARMETAGS, Dkl TR D 14 rkd
¥ LONGITLID DE 2 80 TR LIMESA, S8CLLIDO UNEA OF INLACT 0f
25 pAA ER CORNE MSIADE COMO MiRBAD UM AL
ELIE TROOCMEDINETE S CLOADUSA CADWELL ¥ OONERTIN
ASHIADAD DF AUMBRADD FUBLICO © COLUMKA.  IRCLUSO
HIRCAS, TORMILLFRA PARA TOMA DF TITRIA, 708N SALF
INATALSGIA SEGUS  MERTE CORPARLA  SLINISTHADORA,
SALCREN LA UMD TIRRINADS,

2470 Ul AROUETA REGIETRABLE DE 4240 Crd, {INTEROR] REALIZ&DS
G0 SO0 F R D GURAVA AP SORRDE OF 15 CML 0 I8, BATDEY
[ FABRICA OF L&D TACH
DTSRI TORAADC COM MOSTERD DE CRTO. 196 EM LARDE
T CITAR, HORRSIGON 13135, [N CIMENTACION Y 200, EN
FORMACION DL BEOCALSALTIAS DOM TURD CORALSG AL
S/NECESIDADES ¥ PARS ACOMETIDSE FURDACION DEL FUNTO
LLIAATISG, ENFOSCADT FRATASADO FINO FOR EL INTERIOR
COR £L WIS MORTERD, DON LKA PROTUMOUICAD LIART DE 50
CR_ ACAERND COR CERTOW TRRA DE KERRD FLINTITO BADD,
MUKICIFAL INDUUSD CEGADD CON ARENA HORMIGON HM-2D
RECLIBRIRAENTO ARCUETA EXTERIOAMESTE COK CAPA DE LG
LM, ¥ THAMEPOIKTE DEFHODULT O SOBRANT ES VERT EOERC,

Fdpstinln Fa unidsd esreminads

180,20

301,20




CAPITULD 1. - SUMINISTRO E INSTALACION

SUBCAPITULD 1.2, - INSTALACION DE ALUMBRADO

Codigo Ud  Descripefan Pkl ik — L

0% 1421 B CONDUCTIOR D COBRE DE 406 MMT EN CAMAUTACION DE £.00 038 61,00
SUUMBRADIO FUBLIEO= TOTALMENTE MSTALADO,
INCLUTFENDIC LA PARTE DO RCIOMAL OF DESFUNTES, »
RIOCHLLOS OF TENDIDG, (TILES ¥ MEDRCS AUILILKES, 45T 0080
CIOATE DEL TRAM,» PREFARACICIN OF FUNTAS, COATE ¥
CErek RRINRACY FA L LN ERLAMENTE EnTmE= PLINTOS SOBRE
PLARIG

TOTWAL SUSCAPITULD B2 EA: RS



CAPITULD 2.- OTRAS INSTALACIONES ¥ SISTEMA DE CONTROL

SUBCARITULD 24, - GESTION DE RESIOUOS

Dl Lk ripcion
- . Maddirida [Pracia Imperte

010491 #43 DETHATARIENTO DE RIDS MIETOS EX YERTEDESD/PLARTA BE 500 10,50 51,50
AECICLANE SEGLES LA OROENANLE D LIMPIERS PUBLUCA Y
RESEILSS CIRRARCE EM EL A¥LIRNTALIERTO OF SPVILLA, PRESTA
ACRECIFACION OF EHTREGA AL GESTOR DU BESIDLICS, R D0
L WOLUSAEN . IRIZIAL

0318 B3 DF TRATARMENTO GE  TERRAS  PROCEDEMTES [0 LA 11,00 A50 102,00

FECANVATION EH VERFECEADPLAMTA OF RECCLAE, 55 GLM
LA CRDENANTE DE IVIFEZL PLBLSCA Y RESEILDS URBANCS EN
FL AYLRITAKIENTO 02 SEV LA, PREAOA SCREDITACEIK DE
ENTEEGH &L GESTOR DE RESIDUCTS. MECEDO EN PERFIL
(S F Tita]

TOTAL SUBCAPITULD 3.9 4

154,50



CAPITULD Z.- OTRAS INSTALACIONES ¥ SISTEMA DE CONTROL

f SUBCAPITULD 1.2, - SEGURIDAD ¥ SALUD. ¢
r

Catiga Ud  DBmseripeion Muesdiciin  Pracin irmpare

| 2108 Ud  BUMINGTRO ¥ COLDCACION DECOND DF BALIZAMIENTS 20,00 1,33 66,40
REFLECTANTE DE D.50M, DE ACUERDD COM LAS

ESFECIFICACKIRES ¥ MODELDS DEL MOFLL 'ALDRADD EN

FURCION DEL NURERC OFTINWID DE UTIRZACKINES

FLAIR Bl CHTA O SERALIEASON B0 AORBLANDS 10430, 00 4,36 2004
KR BARLEZ AL, BOERE SOPORTE BAETALD BF .20 6 IMCLLISEE
DOLCCACION ¥ DESMORTLE DE LO0PmS0 (0N LAS
ESFECIFFCACKINES ¥ M ODELDS DEL RGP LL YALDRADA E
FLINCIOM DEL REIRATRD DOPTIRAD DE UTIIZACRINES, RWALCATA L
VONGITUIN EIECUTADE

#5.097 Ui SERAL DE SEQLIREDAD FETALRCA COM SORONTE METALRCO B0 kR e 1
BHCLLSO COLOCAC DN
PP OE DESSONTANE . vALORADS EN FLIRDKIN DEL NURERD
ST DE UTILIEAL RS S SAEDIDE LA SIDRTHE I LUITADA

10,180 Ud  EXTINTOR MiakUa DE ARG DEROUAD SECO POLIVALLMTL 100 4847 1547
OAECE DE §KG, CLLCKADD SOGAE SOFGRTE Flialng a
PR ARME N T UERTICAL MANGAMETEC COMPROBASRE
FARMG LAY DOUIUILLA CON DeFRas0R, LSO PP, DE
FEDUIERD MATERIAL ¥ DESARMOIMTAIE. VALORADE ER FUKCICHN
DEL MURAERD OP TS0 DE LTILRACIONES, MEDINA, LA URIBAG
INSTALADS,

130 ML WALLA METALCA FROLONGABLE PARA ACOTAMIENTD OE A0 133 43 @
ESFUCICE, FORMADN POR ELEMENTOS ALTONOMOS
MORMALIZADDS DE 250 M. X 100 AL INCLUSD MONTAJE ¥
DESRADNTAE DE LOS MAISRADG, YALORACW EN FUNCION DEL
MLILSFRO QFTIRO OF LITILPACIONES RETH DS L LORGITUD
EIECUTRDA

L1231 Pl WALLR RAETALICH FARRL ACOTARMENTD DF E5PACION, 10,00 352 35,20
, FORRMEDA FOR ELERSENTOS SUTOMOMOS OF 3,00 M, 0E

ATUS, CORAPLIESEA PO PANELLS PREFABRICADDN

' RIGETICIS (6 FAALLA WNETALICA GALWANITADA, F.F, DE SOPORTE

DE RORMIGTHN O ESTABADOAES PP DE ACCESOAIOS DE

FLATEDN ¥ PORTON, INILUSO MONTASE ¥ DESRONTARIE OF 108

MISKSCE. VALORADA EW FUNCEN DEL NUWESD OPTiMC DE
UTLIZSAROMES, RAEDID & L LOMNGITUD EIECUTALS.

i 21,132 Ud FLATAFOIAMGA FORRAADA. POR TARLOIRES ¥ TAILAS [OF 100 1L 23,50
| FARDIERE TOM PP, DE RAETRELES TRANSVERSMIES, DE
. DHMENSIOMES UAKIMEAS 3 D00CE S0 M., IRCLUSO COLOCACION,
. FUACIONES ¥ ARCLAIES ks, S ADECAA ESTARILID®D
WALCHRRADO EN FUNCION DEL MLSESCH DFFTINO OF
! WITRITATRONES. RACTEOA LA LINIDAD EIEDUTADA

FII3A Pl MUSLLA DE SERELIEACIOR OF POLIETILERG D€ ALTA DENIGDAO 2%0,00 54 135,00
S TRATAMIENTS LLTRAMOUTA O 20004, OF ALTURA BN
. COLENN NARAN I, MORSAKLITADA, STRRE SORCRTE METALICD,
' IMCLLAG COLOCACIN ¥ BEIRSIMTAIL, DE ACURIRDG OOM LS
EXPECHRCATIONES 7 M DOEILCS DI MOPL YALORADA EN
FLIMCIDM DFL SRRSO DIPTIRG PE LUITIIZACHIMES. REE D Db L&
LM AT EIEOUTADR.



CAPITLAC: N4 BEGUIDAD 7 S0 i

LCadign

ud

Dasseripeinn

1203

2106

Ta1E

17E

Zlizd

F1.13

1.7k

I1EM

21,244

11.148

Ud

Lid

ud

ud

ud

AMORTIGUAO0RE OF RUIDS FRERCAGO  ©0N
CASCILETES  APUSTABLES [0 ALWADIHADILLAS
RECARSIHARLESAVALORADCE I FANCION DEL SURMERD O TIMO
D LITHL ZACTORNES, AR DA LA LINEIUA D BN DRRA

AR DE MONTURADE VIR, FANTALLA EXTERIJR DE
POLICARDBUPMATO, FANTALLE INTERICE ARNTICHCIIE Y CARARS,
[HE ATHE EWTRE LAS DO PAMTALLAS PARA TEARLIS CON
REEGDS D IMPACTOS BN OU0G. VALDRADHR [N FURCDON T
MUSAERCHOPTINAD DE UTILIZACMIRESANEDEDS LA UIMDAD BN

B -F ]

WASCARILLA  RESMAATORE OO  BIS  UALWILAS,
FRARICATA BN BATERIAL BYALERGICO ¥ ATORKCD, (N
FILFRCH INTERCARMBIABLES PARA POLYD, VALDRADS [N
TLINCICEN LT SLIMER PTG DE LITIIZSTIONEYS, METITS LA
URMEIAD EN JARA

PAMTALLA [ SCHNADURA ELECTROCH IE CABETA, MIRILLE
AHATIELE FESSTENTE & LA FERFORACICNM ¥ PEMETRACIIN POR
CEETD CANDENTE, AMTRMFLARABLE VALORADA ERl FLINCRDN
BEL HUDAERC: DPTIRGD OF  WITILEACRINES

BAEDNIA LA IR AL ERDARA,

CALY OE SEGUAMIDAD COM ARMES OF ABAFTaCiIdH
CERTIFCASKY. RATTHON 1TALINEAD FR O

FAR DE GUANTES OE FROTECCHOR PR CARGA 7 DESCARGA

BE BIATERISLES ABRASIWOS FABFICADD B MITRILO-SAHILD
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ACTA DE REPLANTED DEL PROYECTO

PROYECTO: Proyecto técnico de reforma y renovacion del alumbrado
deportivo del campo de fdtbel San Martin,

MUNICIPIO: BOLLULLOS DE LA MITACION

PROYECTISTA: PEDRO LUIS GARCIA LOPEZ

INGEMIERC INDUSTREIAL
COLEGIADD 4211 CONADC

Reconocido el lugar previsto para las obras proyectadas, se compruaba la reaidad geomatnca
de [as mismas ¥y |2 viabilidad de los supuasios basicos del proyvecto en cuanto al contrato a

celebrar

En consecuencia, procede la emision de fa presents Acta de Replanteo Previo.
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DECLARACION RESPONSABLE

PROYECTO:! Proyecto técnico de reforma y renovacion del alumbrado
deportivo del campo de futbol San Martin.

MUMICIPIO: BOLLULLOS DE LA MITACION

PROYECTISTA: PEDRO LUIS GARCIA LOPEZ

INGEMIERS INDUSTRAL
COLEGADOD 4211 CONADC
Ol 348624351 O

Declardg bajo mi responsabilidad que:

1. Pasea la tilulacion indicada.

2, Estoy dado de aita en el colegio profesional indicado.

3. No estay inhabiltado para el ejercicio de la profesion.

4, Dispongo de paliza vigente del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Firmada el téenico lulado competents:

GA Digitally signed by
RCIA GARCIA LOPEZ
LOPEZ PEDRO LUIS -

_ 34862431C
PEDRO LUIS Date: 2019.04.03

34862431C  13:38.00 +02'00"




